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 مقدمة 1الفصل 

هذا لمشؽل الخزانات الأرضٌة ولتوفٌر الحد الأدنى من المتطلبات بشؤن الامتثال للوابح كٌفٌة تشؽٌل وصٌانة أنظمة  الدلٌل المرجعً لمشؽلً الخزاناتتم تصمٌم 

ة تٌنٌسً )قانون الخزانات الأرضٌة فً ولاٌة تٌنٌسً بالشكل الصحٌح. المالكون والمشؽلون أطراؾ مسإولة بموجب قانون خزانات حفظ الوقود الأرضٌة فً ولاٌ

 وما ٌلٌها. ٌوفر هذا الدلٌل المعلومات بشؤن ما ٌلً: 101-215-68الأرضٌة( قانون ولاٌة تٌنٌسً المفصل، المادة  الخزانات

 النماذج والإخطارات  الحماٌة من التآكل 

 الرسوم والتسجٌل  منع الانسكاب والتعببة الزابدة 

 العلبمات الحمراء  موزعات وقود المحرك 

 المسإولٌة المالٌة  خارج الخدمة ( بشكلٍ مإقتTOS) 

 تدرٌب المشؽلٌن  إؼلبق نظام الخزانات الأرضٌة 

 كشؾ التسربات  الإصلبحات والاستبدالات 

 ات المالٌة.ٌلقً هذا الدلٌل أٌضًا الضوء على أفضل ممارسات الإدارة والإجراءات الطوعٌة التً ٌمكن اتخاذها لتحسٌن حماٌة البٌبة وتقلٌل المسإولٌ

 ما أهمٌة ذلك

  وتسرٌبات فً حماٌة الصحة العامة والبٌبة. فٌمكن أن تإدي التسربات الناجمة عن الخزانات الأرضٌة والانسكابات وعملٌات التعببة الزابدة للوقود تساهم

افة إلى ذلك، ٌمكن أن الخزانات والأنابٌب إلى تلوث التربة والمٌاه الجوفٌة. وربما ٌعتمد مجتمعك المحلً على المٌاه الجوفٌة كمصدر لمٌاه الشرب. وبالإض

 تتسبب التسرٌبات الناجمة عن الخزانات الأرضٌة فً نشوب الحرابق والانفجارات والتً تهدد أمن العامة.

 ٌؾ تنظٌؾ تقوم عملٌات منع التسرٌبات بحماٌة الاستثمار التجاري. فمن المهم المحافظة على الامتثال والكشؾ والإبلبغ السرٌع عن التسربات. تكال

ن تسرب ت بالإضافة إلى العقوبات المحتملة ٌمكن أن تكون مكلفة وتإدي إلى تعطٌل الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، قد تتؤثر قٌمة ممتلكاتك سلبًا مالتسربا

 الوقود. ومن خلبل الاستجابة السرٌعة للتسرٌبات ، تكون قادرًا على خفض تكالٌؾ التنظٌؾ والأضرار البٌبٌة الناجمة.

الرجوع إلى بدٌلًب عن قوانٌن ولاٌة تٌنٌسً ولوابحها، وهً لٌست قانونًا أو لابحة فً حد ذاتها. من أجل فهم كامل وشامل للقوانٌن واللوابح، ٌرجى  هذه الوثٌقة لٌست

عام ولاٌة تٌنٌسً:  . ٌمكن الوصول إلى القواعد على الموقع الإلكترونً لسكرتٌر01-18-0400قانون الخزانات الأرضٌة وقواعد الخزانات الأرضٌة، الفصل 

18.htm-18/0400-https://publications.tnsosfiles.com/rules/0400/0400.  

https://publications.tnsosfiles.com/rules/0400/0400-18/0400-18.htm


 

 

 النماذج القابلة للتعببة

areas/ust-https://www.tn.gov/environment/program-النماذج التالٌة القابلة للتعببة متاحة على الموقع الإلكترونً لقسم الخزانات الأرضٌة )القسم(: 

guidance.html-tanks/forms-storage-dergroundun: 

 الإخطارات

 الرقم وصؾ النموذج

 CN-1392 إخطارات المشترٌن

 CN-1383 تؽٌٌر العنوان البرٌدي للمالك

 CN-1260 إخطار الخزانات الأرضٌة

 CN-1186 إخطار بٌان الملكٌة

 CN-1288 نموذج إخطار ما قبل التركٌب

 CN-0911 الملكٌةإبلاغ البابع عن تؽٌٌر 

 الامتثال التشؽٌلً

 الرقم وصؾ النموذج

 CN-2624 التقرٌر السنوي لاختبار قابلٌة تشؽٌل المقٌاس التلقابً للخزان

 CN-1339 تقرٌر الرصد البٌنً الإلكترونً السنوي

 CN-2664 تقرٌر الاختبار الهٌدروستاتٌكً لسلامة أحواض الاحتواء

 CN-1284 السجل الٌومً للفحوص البصرٌة لمكونات الموزعات ؼٌر المتوافقة 

 CN-1285 قابمة مراجعة توافق المعدات

 CN-1140 استبٌان اختبار الحماٌة الكاثودٌة الجلفانٌة

 CN-1282 نموذج قراءة مقوم الحماٌة الكاثودٌة بالتٌار المسلط

 CN-1309 المسلط استبٌان اختبار الحماٌة الكاثودٌة بالتٌار

 CN-2644 نموذج اختبار الأحواض الهٌدروستاتٌكً منخفض المستوى

 CN-1367 التقرٌر الشهري للمقٌاس الٌدوي للخزان

 CN-2544 نموذج فحص المعاٌنة الشهرٌة/السنوٌة للمنشآت

 CN-1340 تقرٌر الرصد البٌنً الإلكترونً الشهري

 CN-1286 سجل الفحوص الشهرٌة لأوعٌة الانسكابات

 CN-2584 اختبار قابلٌة تشؽٌل منع التعببة الزابدة

 CN-1341 اختبار إحكام الخطوط الدقٌق وكشؾ التسربات

 CN-1287 سجل فحص الموزعات ربع السنوي

 CN-1366 تقرٌر الاختبار الهٌدروستاتٌكً لجهاز منع الانسكابات

 CN-1283 بٌان التوافق

 CN-1601 تقرٌر اختبار إحكام الخزان

 

 

 

 استخدم الخرٌطة فً الصفحة التالٌة للتواصل مع أقرب مكتب مٌدانً لمنشؤتك.

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/forms-guidance.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/forms-guidance.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/forms-guidance.html


 

 

 المكاتب المٌدانٌة البٌبٌة

https://www.tn.gov/environment/contacts/about-field-offices 

 بٌبة تٌنٌسً؟ هل لدٌك سإال بشؤن 
 TDEC-891-888-1اتصل بالرقم 

(8332)  
ask.tdec@tn.gov 

 ناشفٌل

711 R.S. Gass Boulevard 

Nashville, Tennessee 37216 

 7590-761 (615)الهاتؾ: 
 روندا كً

 مدٌر المكتب المٌدانً

 كوكفل
1221 South Willow Avenue 

Cookeville, Tennessee 38506 

 4172-337 (931)الهاتؾ: 
 فرانك بوٌنتر

 مدٌر المكتب المٌدانً

 جونسون سٌتً
2305 Silverdale Road 

Johnson City, Tennessee 37601 

 9100-438 (423)الهاتؾ: 
 راٌسكٌفن 

 مدٌر المكتب المٌدانً

 نوكسفٌل
3711 Middlebrook Pike 

Knoxville, Tennessee 37921 

 6168-320 (865)الهاتؾ: 
 هولً مارلو

 تشاتانوؼا مدٌر المكتب المٌدانً
1301 Riverfront Parkway, Suite #206 

Chattanooga, Tennessee 37402 

 4172-337 (931): الهاتؾ
 فرانك بوٌنتر

 مدٌر المكتب المٌدانً

 كولومبٌا
1421 Hampshire Pike  

Columbia, Tennessee 38401  

 8712-306 (931)الهاتؾ: 

 دٌل روبنسون
 مدٌر المكتب المٌدانً

 جاكسون
1625 Hollywood Drive 

Jackson, Tennessee 38305  

 2924-431 (731)الهاتؾ: 

 روندا جونسن
 مدٌر المكتب المٌدانً

 ممفٌس
8383 Wolf Lake Drive  

Bartlett, Tennessee 38133  

 5968-232 (901)الهاتؾ: 

 روشاندا فورسٌث
 مدٌر المكتب المٌدانً

 ستان بوٌد، المدٌر 
 قسم الخزانات الأرضٌة

(615) 532-0945  

Stan.Boyd@tn.gov 



 

 

 والعلبمات الحمراء والمسإولٌة المالٌةالرسوم والتسجٌل  2الفصل 

 ٌومًا 15ها. ٌتعٌن إخطار قبل وٌحدد التسجٌل مالك الخزان والمعدات التً تم تركٌبها والعنوان الفعلً للموقع وعدد الخزانات ومحتوٌاتها وأحجامها ومواد البناء وؼٌر

( والذي ٌمكن العثور CN-1288) إخطار التركٌب المسبق للخزانات الأرضٌةعلى الأقل من تركٌب أي خزانات حفظ وقود أرضٌة و/أو أنظمة خزانات أرضٌة بتقدٌم 

 .https//:www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/notification-fees.htmlعلٌه على: 

  قابمة مراجعة توافق المعدات% ٌجب أن تُكمل وترسل 20% أو بالدٌزل الحٌوي بنسبة 10الخزانات التً تحتوي على الوقود المخلوط بنسبة إٌثانول تزٌد عن 

(CN-1285 ) وبٌان التوافق(CN-1283 وفً حال تركٌب نظام خزانات أرضٌة جدٌد، ٌنبؽً إرفاق النماذج مع النموذج .)CN-1288. 

بعد تركٌب نظام )أنظمة(  ٌومًا 15فً ؼضون  CN-1260الكامل  إخطار الخزانات الأرضٌةوبالإضافة إلى نموذج التركٌب المسبق، ٌجب علٌك تقدٌم نموذج 

 رضٌة الجدٌد.الخزانات الأ

 وٌجب على جمٌع مالكً/منشآت الخزانات تسجٌل الاسم التجاري لدى سكرتٌر عام ولاٌة تٌنٌسً.

من تارٌخ  ٌومًا 30ون وٌجب علٌك أٌضًا إخطار القسم بؤي تؽٌٌرات فً أي من الخزانات الأرضٌة الخاصة بك. وٌجب أن ٌتم إبلبغ القسم بالتؽٌٌرات التالٌة فً ؼض

 هذا التؽٌٌر:

 ،وطرٌقة  الملكٌة: عنوان المالك والمشؽل، ورفع كفاءة الخزانات أو الأنابٌب أو استبدالها أوالإؼلبق المإقت أو الدابم للخزانات أو مقصوراتها

 كشؾ التسربات، والمنتج المخزن، ومعلومات الاتصال

 تؽٌٌر فً الخدمة أو تؽٌٌر المنتج المخزن من خاضع للوابح إلى ؼٌر خاضع للوابح 

 ٌجب الإبلبغ عن أي تؽٌٌر لاحق بمشؽلً الفبة وA  أو الفبةB  :على قاعدة بٌانات التدرٌب الموجود على موقع القسم

https://tdec.tn.gov/tankhelper 

 ٌمكنك تنزٌل نموذج الإخطار من موقعنا الإلكترونً:

o fees.html-tanks/notification-storage-underground-areas/ust-https://www.tn.gov/environment/program 

 أو

o لموظفٌن فً أي مكتب مٌدانً بٌبً )انظر الخرٌطة أعلبه( أو من خلبل إرسال رسالة برٌد إلكترونً إلى ٌمكنك طلب نموذج إخطار من خلبل الاتصال با

UST.Tanks@tn.gov. 

http://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/notification-fees.html
https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/notification-fees.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/notification-fees.html
mailto:UST.Tanks@tn.gov
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ة على موزع و/أو منفذ تعببة أي خزان دون تصدٌق قابم. بمنح السلطة لوضع إخطار أو علبم 2004ٌولٌو عام  1بدأ قانون تٌنٌسً للخزانات الأرضٌة فً 

فٌما بعد ضرورة تلقً الولاٌات للتموٌل الفٌدرالً لوضع برنامج لحظر عملٌات التوصٌل. وبالتالً قام القسم  2005واشترط قانون سٌاسة الطاقة الفٌدرالً لعام 

 بتطوٌر عملٌة معٌنة وتنفٌذها بما ٌتوافق مع القوانٌن.

، فقد أوضحت التعدٌلبت الجدٌدة التً أدُخلت على قانون نظام الخزانات الأرضٌة إمكانٌة وجود الوقود فً نظام الخزانات الأرضٌة 2008لٌو عام ٌو 1وفً 

 :2008ٌولٌو عام  1من عدم وجوده من خلبل إلؽاء الشهادة السنوٌة. ونتٌجة لذللك بدأ العمل بهذه التؽٌٌرات اعتبارًا من 

 شهادة إلى كل مرفق؛ لن ٌصدر القسم 

 ٌصدر القسم إٌصالا عن رسوم الخزانات السنوٌة ؼٌر المختصة بتلقً كمٌات الوقود؛ 

  ٌتمتع القسم بصلبحٌة وضع علبمة حمراء على كل منفذ تعببة فً جمٌع الخزانات الأرضٌة فً المنشؤة، والتً تحظر عملٌات

 توصٌل الوقود من أجل:

  السنوٌة والؽرامات المتؤخرة ذات الصلة؛الإخفاق فً سداد رسوم الخزانات 

 .*6/30/2026إلى  7/1/2021تم تعلٌق الرسوم من 

 المخالفات التً تإدي إلى الأمر النهابً والؽرامات المدنٌة 

المواقع الخاضعة لحظر التوصٌل ٌتم الإعلبن عنها فً الموقع الإلكترونً للقسم. ٌتم تحدٌث 

قابمة الحظر الحالٌة بشكل دوري لٌراجعها الموزعون. تسري عملٌة وضع العلبمات الحمراء 

على جمٌع الخزانات فً المنشؤة ولا ٌمكن إزالة العلبمة )العلبمات( الحمراء حتى تستلم 

ا لإزالتها من مدٌر القسم. وكما هو منصوص علٌه فً العلبمة الحمراء، فإن تصرٌحًا كت ًٌ اب

وفقًا لقانون تٌنٌسً المفصل،  Cالإزالة ؼٌر المصرح بها لعلبمة حمراء هً جنحة من الفبة 

 بشؤن العلبمة الحمراء. (d)106-215-68المادة 

 

المالٌة عن تسربات نظام الخزانات مالكو/مشؽلو الخزانات الأرضٌة مطالبون بتحمل المسإولٌة 

 الأرضٌة. تعنً المسإولٌة المالٌة أنه ٌجب علٌك ما ٌلً:

 دفع تكالٌؾ تنظٌؾ التلوث، و/أو (1

 تعوٌض الجهات الخارجٌة عن تلؾ الممتلكات و/أو الإصابات الجسدٌة. (2

ًٌّا متاحًا للمالكٌن حٌث ٌساعدهم ع  طلب الأهلٌة للصندوق لى تحمل تكالٌؾ تنظٌؾ انسكابات الوقود. إن ولاٌة تٌنٌسً محظوظة لامتلبكها صندوقًا حكوم

(0943-CN :متاح على الموقع الإلكترونً للقسم )-storage-underground-areas/ust-https://www.tn.gov/environment/program

guidance.html-tanks/forms . ٌجب تعببة الطلب وتقدٌمه بحلول الموعد النهابً المطلوب من أجل الحصول على التعوٌض. سوؾ ٌتم إجراء فحص

ستدفعه لتنظٌؾ موقعك قد ٌكون أعلى إذا  امتثال تشؽٌلً لتحدٌد حالة الامتثال لدٌك فً وقت حدوث تسرب وقود مشتبه به أو مإكد. مبلػ الاستقطاعات الذي

تشؽٌلً وتوثٌقه مهم. كانت منشؤتك ؼٌر ممتثلة للقواعد أو فً حال عدم إرسالك لجمٌع سجلبت الامتثال التشؽٌلً المطلوبة؛ ولذلك، فإن الحفاظ على الامتثال ال

  الأرضٌة تحقق بعض المعاٌٌر الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، ٌمكن تخفٌض المبلػ المستقطع إذا كانت معدات نظام الخزانات

ل  لا توصِّ
ٌخرق أي نوع من أنواع التوصٌل قانون ولاٌة تٌنٌسً المفصل 

 (a)106-215-68رقم 

 ٌمكن أن ٌإدي التوصٌل إلى وقوع ؼرامة قدرها 
 دولار أمرٌكً. 10.000

 121-215 -68قانون ولاٌة تٌنٌسً المفصل 

 Cٌمثل إزالة العلامة ؼٌر المصرح به جنحة من الفبة 

-532 (615)اتصل بقسم الخزانات الأرضٌة على الرقم 
0945 

 مثال على العلبمة الحمراء

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/forms-guidance.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/forms-guidance.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/forms-guidance.html
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 فً ولاٌة تٌنٌسً Tank Helperتدرٌب المشؽل و 3الفصل 

 ملخص فبات المشؽلٌن

 .Cوالفبة  Bوالفبة  Aأن تقوم كل منشؤة بتعٌٌن وتدرٌب مشؽلٌن من الفبة  2005وٌقتضً قانون سٌاسة الطاقة الفٌدرالً لعام 

 Cالمشؽل من الفبة  Bالمشؽل من الفبة  Aالمشؽل من الفبة  

مَن من المشؽلٌن تناسبه هذه 

 الفبة؟

الفرد الذي ٌركز بشكل عام 

على المتطلبات القانونٌة 

والتنظٌمٌة المتعلقة بتشؽٌل 

نظام الخزانات الأرضٌة 

 وصٌانتها

الفرد الذي ٌكون مسإولًا بصفة عامة 

عن التنفٌذ المٌدانً للمتطلبات التنظٌمٌة 

الأرضٌة الخاصة بنظام الخزانات 

وتنفٌذ الجوانب الٌومٌة لعملٌة التشؽٌل 

والصٌانة وحفظ التسجٌلبت فٌما ٌتعلق 

بالخزانات الأرضٌة فً واحد أو أكثر 

 من المرافق.

الفرد الذي ٌشكل بصفة عامة 

الملجؤ الأول للرد على 

الأحداث التً تشٌر إلى وجود 

 حالات الطوارئ أو التنبٌهات

فً كل منشؤة. ٌجوز للمالك أٌضًا اختٌار عملٌة إكمال تدرٌب المشؽلٌن كمشؽلٌن من الفبة  Bومشؽل من الفبة  Aمالك الخزان مسإول عن تعٌٌن مشؽل من الفبة 

A  و/أو الفبةB. 

بالرجال(حٌث ٌمكن النظر إلٌها أثناء فترة العمل  ٌجب وضع علبمة أو دلٌل تعلٌمات )ؼٌر متاحة فً المرافق ؼٌر المؤهولة Cوبؽٌة تلبٌة متطلبات مشؽلً الفبة 

 المعتادة. وعلى الحد الأدنى ٌجب أن تتضمن اللبفتة أو الدلٌل ما ٌلً:

 دور الموظؾ فً الاستجابة للبنسكابات وعملٌات التعببة الزابدة، .1

 كن(،إجراءات التعامل مع التحذٌرات والإنذارات والاستجابة من وحدة تحكم كشؾ التسربات )إن أم .2

 اسم ورقم الشخص الذي ٌمكن الاتصال به فً حالات الطوارئ ومراقبة أجهزة إنذار المعدات، .3

 أرقام الطوارئ المحلٌة، .4

 تعلٌمات للحفاظ على مسافة آمنة من أي مخاطر محتملة. .5

سٌؽطً هذا المطلب. Cالذي تم تدرٌبه كمشؽل معٌن من الفبة  Bإذا كان المرفق بدون مشؽل، فإن المشؽل المعٌن من الفبة 
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 الخٌارات المتاحة لتلبٌة متطلبات تدرٌب المشؽلٌن:

 Tank Helper ًفً ولاٌة تٌنٌس 

اءً على ٌوفر القسم برنامج تدرٌب مجانً عبر الإنترنت لتحقٌق جمٌع متطلبات فبات المشؽلٌن. ٌستطٌع مالك نظام الخزانات إكمال تدرٌب المشؽل بن

للمنشؤة. ٌجب أن ٌقوم المالك بتحدٌث المعلومات ؼٌر الصحٌحة من خلبل استكمال الإخطار المعدل للخزانات الأرضٌة معلومات الإخطار القابم 

(CN- 1260.مشؽلو نظام الخزانات الأرضٌة مطالبون بإكمال جمٌع وحدات التدرٌب. ٌمكن طباعة شهادة عند إكمال وحدات التدرٌب بنجاح .) 

 الخزانات الأرضٌة الامتحان الوطنً لمشؽلً أنظمة 

و/أو  A( والذي ٌمكن استخدامه لتحقٌق تدرٌب المشؽلٌن من الفبة ICCبواسطة مجلس الكود الدولً ) Bو/أو  Aٌتم عقد امتحان للمشؽلٌن من الفبة 

B.هناك رسوم رمزٌة لكل اختبار وإذا استكمل المتقدم الاختبار بنجاح، ٌحصل على شهادة بتقدٌر جٌد لمدة عامٌن . 

 ٌب تدرTank School 

ال التشؽٌلً ٌوفر القسم دورة تدرٌبٌة لمدة ٌوم واحد للمالكٌن/المشؽلٌن أو أٌة أطراؾ معنٌة وٌقوم بتدرٌسها موظفً القسم وتؽطً جمٌع جوانب الامتث

سوؾ ٌحصل كل . A/B% أو أكثر فً الامتحان النهابً سوؾ ٌحصل على شهادة تدرٌب مشؽلٌن 70للخزانات الأرضٌة. أي شخص ٌسجل نسبة 

 شخص آخر على شهادة إكمال.

لإنشاء حساب وتعٌٌن مشؽل ( https://tdec.tn.gov/tankhelperفً ولاٌة تٌنٌسً )الموقع الإلكترونً على  Tank Helperٌجب على المالك استخدام 

إذا كنت بحاجة إلى  ٌومًا. 30، ٌجب تعٌٌن المشؽل )المشؽلٌن( الجدٌد فً ؼضون Bو/أو  Aالمشؽل من الفبة  فً حال تؽٌرفً كل منشؤة.  Bو Aمن الفبة 

532 (615)-أو الاتصال بالرقم  Help_desk@tn.gov-BGالمساعدة فالرجاء الاتصال بمكتب مساعدة إدارة البٌبة والحفاظ علٌها فً ولاٌة تٌنٌسً 

ادة وطلب المساعدة بشؤن تدرٌب المشؽلٌن. علٌك أن تضع فً اعتبارك أنه فً حال اكتشاؾ مخالفات كبٌرة أثناء الفحص، سوؾ ٌكون من المطلوب إع 0287

 تدرٌب المشؽل.

 وة عبر الإنترنت من أجل:فً ولاٌة تٌنٌسً خطوة بخط Tank Helperٌوضح القسم التالً من دلٌل المشؽل هذا عملٌات 

 إنشاء حساب جدٌد (1

 تسجٌل الدخول إلى الحساب (2

 لوحة معلومات التدرٌب (3

 إضافة المشؽل لحساب مالك (4

 تعٌٌن المالك للمشؽلٌن فً المنشؤة (5

 قبول المشؽلٌن لتعٌٌن المالك. (6

  

https://tdec.tn.gov/tankhelper
mailto:BG-Help_desk@tn.gov
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Tank Helper ًفً ولاٌة تٌنٌس https://tdec.tn.gov/tankhelper 

 إنشاء حساب جدٌد

  إنشاء حساب جدٌد

 

من أجل إنشاء حساب جدٌد، 

 Registerانقر فوق 

 )تسجٌل(.

 

 

  التسجٌل

 

أدخل عنوان البرٌد 

الإلكترونً مرتٌن وحدد 

 CONTINUEالزر 

 )متابعة(.

https://tdec.tn.gov/tankhelper
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  التسجٌل )تابع(

 

 

 

أكمل معلومات المستخدم 

 الجدٌد لإنشاء حساب.

دوّن معلومات تسجٌل 

الدخول مع كلمة المرور 

 لاستخدامها لاحقًا.

للحصول على إخطار عبر 

الرسابل النصٌة، علٌك إدخال 

رقم هاتؾ محمول بالإضافة 

 إلى شركة الاتصالات.

 CONTINUEانقر فوق 

 )متابعة(.

 

 

  التسجٌل بنجاحتم 

 

برٌد سوؾ ٌتم إرسال رسالة 

تحتوي على ارتباط  إلكترونً

ٌجب استخدامه فً ؼضون 

 دقٌقة. 30

افتح رسالة البرٌد الإلكترونً 

وانقر فوق الارتباط من أجل 

 المتابعة.
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  التحقق من صحة البرٌد الإلكترونً

 

هذه هً رسالة البرٌد 

الإلكترونً التً تحتوي على 

 الارتباط من 

-bg

help_desk@tn.gov. 

 Click Hereانقر فوق 

 )انقر هنا(.

للتحقق من انقر فوق الارتباط 

 صحة برٌدك الإلكترونً.

 

 

  التحقق من صحة البرٌد الإلكترونً )تابع(

 

ٌنتقل ارتباط البرٌد 

الإلكترونً إلى شاشة التحقق 

 من صحة البرٌد الإلكترونً.

  Log Inانقر فوق 

 )تسجٌل الدخول(.

  

mailto:bg-help_desk@tn.gov
mailto:bg-help_desk@tn.gov
mailto:help_desk@tn.gov.
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  تسجٌل الدخول إلى الطلب

 

تسجٌل الدخول باستخدام 

عنوان البرٌد الإلكترونً 

وكلمة المرور )كلمة المرور 

ٌتم إدخالها عند إكمال التً 

 ملؾ تعرٌؾ المستخدم(.

  Log Inانقر فوق 

 )تسجٌل الدخول(.

 

 

  تسجٌل الدخول إلى الطلب )تابع(

 

اختر خٌار الهاتؾ أو البرٌد 

الإلكترونً لاستلبم رمز 

 أمان مكون من ستة أرقام.

فً حال إدخال رقم الهاتؾ 

وشركة الاتصالات قبل ذلك، 

سوؾ ٌتم إرسال الرمز 

المكون من ستة أرقام عبر 

 الرسابل النصٌة.

وإلا، فسوؾ ٌتم إرسال 

الرمز المكون من ستة أرقام 

 عبر البرٌد الإلكترونً.

 CONTINUEانقر فوق 

 )متابعة(.
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  تسجٌل الدخول إلى الطلب )تابع(

 

أدخل الرمز المكون من ستة 

أرقام والذي تم استلبمه عبر 

الرسابل النصٌة أو البرٌد 

 الإلكترونً.

 CONTINUEانقر فوق 

 )متابعة(.

 

 

  تم تسجٌل الدخول إلى الطلب بنجاح

 

 GO TOانقر فوق الزر 

DASHBOARD  انتقال(

إلى لوحة المعلومات( لإكمال 

 ملؾ تعرٌؾ المستخدم.
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  1الخطوة  -ملؾ تعرٌؾ المستخدم

 

ٌجب إكمال ملؾ تعرٌؾ 

المستخدم من أجل إعداد 

 الحساب.

اسم الشركة ورقم )حقلب 

 الهاتؾ ؼٌر مطلوبٌن.(

 1أكمل الخطوة 

 CONTINUEانقر فوق 

 )متابعة(.

 

 

  2الخطوة  -ملؾ تعرٌؾ المستخدم

 

 2أكمل الخطوة 

 CONTINUEانقر فوق 

 )متابعة(.
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  3الخطوة  -ملؾ تعرٌؾ المستخدم

 

 3أكمل الخطوة 

 عدد دور المشؽل أو المالك.

المالك ٌتم إدخال رقم تعرٌؾ 

( ولٌس رقم تعرٌؾ المنشؤة)

من أجل دور المالك أو 

 الممثل المفوض للمالك.

 CONTINUEانقر فوق 

 )متابعة(.

 

 

  4الخطوة  -ملؾ تعرٌؾ المستخدم

 

 4أكمل الخطوة 

 SUBMITانقر فوق 

 )إرسال(.
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  إعداد ملؾ تعرٌؾ المستخدم وتسجٌل الدخول بنجاح

 

لوحة المعلومات هذه هً 

لتدرٌب المشؽل وعملٌات 

 تعٌٌن المشؽلٌن.
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 تسجٌل الدخول إلى الحساب القابم

  تسجٌل الدخول

 

من أجل الوصول إلى حسابك 

، انتقل Tank Helperعلى 

إلى الموقع الإلكترونً 

https://tdec.tn.gov

tankhelper/  وسجل

الدخول باستخدام برٌدك 

 الإلكترونً وكلمة المرور.

 

 

  تسجٌل الدخول إلى الحساب القابم

 

 من أجل تسجٌل الدخول، 

 ٌجب إدخال الرمز المكون 

 من ستة أرقام فً كل مرة.

 ٌتم إرسال الرمز عبر 

أو البرٌد الرسابل النصٌة 

 الإلكترونً.

 

  

https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
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 لوحة معلومات التدرٌب

  لوحة معلومات التدرٌب

 

ٌعتمد نوع لوحة المعلومات 

التً ٌتم عرضها )المالك أو 

المشؽل( على الدور المحدد 

 مسبقًا.

ٌشٌر السهم إلى علبمة 

 My Trainingsالتبوٌب 

)تدرٌباتً( )على ٌمٌن علبمة 

 تبوٌب معلومات التعٌٌن(.

انقر فوق علبمة التبوٌب 

My Trainings 

 )تدرٌباتً(.
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  لوحة معلومات التدرٌب )تابع(

 

 Startانقر فوق الزر 

Training  )بدء التدرٌب(

من أجل وحدة )وحدات( فبة 

 المشؽل المطلوبة.

لا ٌجب إكمال جمٌع 

الوحدات فً جلسة واحدة بعد 

 تسجٌل الدخول.

 ملاحظة:

وحدات لتدرٌب الفبة  4هناك 

B ٌجب إكمال جمٌع .

الوحدات الأربع للحصول 

 على الشهادة.

الرصد البٌنً والمقٌاس 

التلقابً للخزان والأنابٌب 

المضؽوطة ٌتم تحدٌدها 

بشكل تلقابً وهً مطلوبة 

 .Bلجمٌع المشؽلٌن من الفبة 

بالنسبة إلى وحدات كشؾ 

تسربات الأنابٌب والخزانات 

 Bمن الفبة والمشؽلٌن 

والمطابقة الإحصابٌة 

للمخزون وأنابٌب السحب 

والمقٌاس الٌدوي للخزان 

 ٌجب تحدٌدها بشكل منفرد.
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  Aمثال للمشؽل من الفبة  -التدرٌب 

 

تحتوي كل وحدة على صفحة 

 البدء ذاتها.

 

 

  Aمثال للمشؽل من الفبة  -الشهادة 

 

ٌمكن طباعة الشهادة من 

 Myعلبمة التبوٌب 

Trainings  )ًتدرٌبات(

بعد إكمال جمٌع الوحدات 

بنجاح )الحصول على درجة 

 % أو أكثر فً الاختبار(.70

لاحظ أن هناك شهادة 

منفصلة لتدرٌب المشؽلٌن من 

 .Cو Bو Aالفبة 
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 المشؽلون: إضافة حساب مالك

  تسجٌل الدخول

 

من أجل الوصول إلى حسابك 

، انتقل Tank Helperعلى 

إلى الموقع الإلكترونً 

https://tdec.tn.gov

 tankhelper/  وسجل

الدخول باستخدام برٌدك 

 الإلكترونً وكلمة المرور.

 

 

  لوحة المعلومات المشؽل

 

الأزرق فً أعلى من الشعار 

 Addالصفحة، انقر فوق "

Owner Account "

 )إضافة حساب مالك(.

  

https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
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  إضافة حساب مالك

 

أدخل رقم تعرٌؾ المالك 

)ولٌس رقم تعرٌؾ المنشؤة( 

 SUBMITوانقر فوق 

 )إرسال(.

 

 

  إدخال رقم تعرٌؾ مالك ؼٌر ناجح

 

ٌتم عرض هذه الشاشة عند 

إدخال رقم تعرٌؾ المالك 

 ؼٌر ناجح.بشكل 
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  إدخال رقم تعرٌؾ مالك ناجح

 

ٌتم عرض هذه الشاشة عند 

إدخال رقم تعرٌؾ المالك 

 بشكل ناجح.

ٌمكن إضافة أرقام تعرٌؾ 

مالكٌن متعددة إلى حساب 

 واحد.
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 المالكون: تعٌٌن المشؽلٌن لمنشؤتك.

  تسجٌل الدخول

 

من أجل الوصول إلى حسابك 

، انتقل Tank Helperعلى 

إلى الموقع الإلكترونً 

https://tdec.tn.gov

tankhelper/  وسجل

الدخول باستخدام برٌدك 

 الإلكترونً وكلمة المرور.

 

 

  لوحة معلومات المالك

 

المعلومات، حدد فً لوحة 

المنشؤة المطلوبة وحدد 

"Add Operator "

)إضافة مشؽل( من الجزء 

 الأٌمن من الشاشة..

  

https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
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  A/Bإضافة المالك على أنه مشؽل 

 

لتعٌٌن أحد المالكٌن أو ممثل عن 

، A / Bالمالك كمشؽل من الفبة 

 Add Myself as anحدد "

Operator ًإضافة نفس( "

 كمشؽل(

 

 

  وطرٌقة التدرٌبدور المشؽل 

 

حدد المنشآت وحدد مربعات 

الاختٌار المناظرة للمشؽل من الفبة 

A/B. 

حدد طرٌقة تدرٌب المشؽل ضمن 

قابمة المنشآت فً الزاوٌة الٌسرى 

 السفلى.

 )إرسال(. SUBMITحدد 
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  A/Bإضافة آخر )آخرٌن( كمشؽل 

 

إذا لم ٌكن المالك ولا ممثل المالك 

مٌزة البحث  هو المشؽل، فاستخدم

 لتحدٌد الشخص المناسب.

 

 

  )تابع( A/Bإضافة آخر )آخرٌن( كمشؽل 

 

تحقق من صحة جمٌع معلومات 

 المشؽل قبل التحدٌد.

 

 

  A/Bتحدٌد دور المشؽل 

 

للمنشآت  A/Bحدد دور المشؽل 

 المناظرة.

 )إرسال(. SUBMITحدد 
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 المشؽلون: قبول التعٌٌن من المالك

  تسجٌل الدخول

 

من أجل الوصول إلى حسابك 

، انتقل Tank Helperعلى 

إلى الموقع الإلكترونً 

https://tdec.tn.gov

tankhelper/  وسجل

الدخول باستخدام برٌدك 

 الإلكترونً وكلمة المرور.

 

 

  قبول أو رفض التعٌٌنات المعلقة –لوحة المعلومات 

 

فً لوحة المعلومات، حدد 

 Myعلبمة التبوٌب "

Designations "

)تعٌٌناتً(. علٌك قبول أو 

 A/Bرفض تعٌٌنات المشؽل 

 التً تم عرضها.

  

https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
https://tdec.tn.gov/tankhelper
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  قبول التعٌٌنات المعلقة وطرٌقة التدرٌب –لوحة المعلومات 

 

فً حال قبول التعٌٌن، ٌتم 

 عرض هذه النافذة المنبثقة.

حدد طرٌقة التدرٌب. 

 التعلٌقات اختٌارٌة.

 SUBMITانقر فوق 

 )إرسال(.

 

 

  رفض التعٌٌنات المعلقة وطرٌقة التدرٌب –لوحة المعلومات 

 

فً حال رفض التعٌٌن، ٌتم 

عرض هذه النافذة المنبثقة. 

 التعلٌقات اختٌارٌة.

 SUBMITانقر فوق 

 )إرسال(.
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كشؾ تسربات الخزانات والأنابٌب 4الفصل 

سرٌعًا. ٌجب ٌجب أن تحتوي جمٌع الخزانات والأنابٌب القانونٌة على كاشؾ التسربات )وٌعرؾ أٌضًا باسم كاشؾ التسرٌب( حتى ٌتسنى الكشؾ عن التسربات 

الطرق المتطلبات التالٌة: أن تحقق طرٌقة كشؾ التسربات أو مزٌج من

 الكشؾ عن التسرٌب الذي ٌحدث من أي من أجزاء الخزان أو الأنابٌب الخاصة به التً تحتوي على الوقود عادةً؛

 :ًتركٌب ومعاٌرة معدات كشؾ التسربات وفق إرشادات الشركة المصنعة، وتشؽٌلها وصٌانتها وفق واحد مما ٌل 

o  ،إرشادات الشركة المصنعة 

o رسات معترؾ به و نظام مما 

o المتطلبات المعتمدة لدى القسم؛

 ضمان اختبار المكونات الإلكترونٌة والمٌكانٌكٌة بشكل سنوي للتؤكد من عملها بالشكل الصحٌح؛

 تحقٌق متطلبات الأداء لطرٌقة كشؾ تسربات الخزانات والأنابٌب؛ 

  بواسطة مجموعة عمل وطنٌة بشؤن تقٌٌمات كشؾ خضوع معدات أو طرٌقة كشؾ التسربات لمراجعة تقٌٌم من جهة خارجٌة

الإلكترونً على  NWGLDE. ٌوجد موقع NWGLDE( وعرضها فً القابمة الموجودة لدى NWGLDEالتسربات )

http://nwglde.org/

لمتطلبات لكل طرٌقة أدناه.جمٌع طرق كشؾ التسربات لها متطلبات محددة للبحتفاظ بالسجلبت. تم تفصٌل ا

-215-68تنص المادة ٌجب عدم العبث بجهاز الكشؾ عن التسربات أو إٌقافه عن التشؽٌل حتى تتمكن من الكشؾ عن التسربات بالكفاءة المتوقعة. 

120(b)  من قانون ولاٌة تٌنٌسً على أن "أي شخص ٌعبث بجهاز كشؾ أو منع تسرب ٌرتبط بخزان حفظ وقود أرضً أو ٌوقفه عن التشؽٌل، أو ٌتسبب

ب جناٌة من فإنه ٌرتك عن علم فً تسرّب المواد البترولٌة إلى البٌبة أو ٌسمح بذلك منتهكًا لأحكام هذا الباب أو قواعد أو لوابح أو أوامر المفوض أو المجلس

ٌُشترط إن أسفر هذا التسرب عن نفقات للتنظٌؾ ٌتكبدها أي شخص أو تإخذ من الخزٌنة، أن تصنؾ هذه النفقات بنفس ت صنٌؾ السرقة الدرجة "هـ"؛ إلا أنه 

من القانون". (5)-(2)(a)105-14-39بموجب المادة 

 كشؾ تسربات الخزانات

ا للكشؾ ًٌ عن تسربات الخزانات: ٌمكن استخدام الأنظمة التالٌة شهر

أو بعده. 2007ٌولٌو  24ٌجب استخدام الرصد البٌنً لجمٌع الخزانات التً تم تركٌبها فً  -( IMالرصد البٌنً ) •

 (ATGالمقٌاس التلقابً للخزان ) •

 (SIRالمطابقة الإحصابٌة للمخزون ) •

 ( واختبار إحكام الخزانMTGالمقٌاس الٌدوي للخزان ) •

مراجعة ھذه المستندات على  كتب القسم فصولا فنیة تفصیلیة لكل طریقة كشف تسربات أعلاه. یمكن
 https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/compliance-inspections/

standardized-inspection-process.html .

http://nwglde.org/
http://nwglde.org/
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/compliance-inspections/standardized-inspection-process.html
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 (ATGالمقٌاس التلقابً للخزان )

مجس ثابت ٌتم تركٌبه بشكل دابم داخل الخزان ٌعمل على جمع المعلومات مثل منسوب المنتج ودرجة الحرارة  ٌتكون نظام المقٌاس التلقابً للخزان من

ق إنذار فً بالإضافة إلى وحدة تحكم متصلة بالمنشؤة لحساب تؽٌرات حجم المنتج والتً من شؤنها أن تشٌر إلى أي تسربات. تعمل وحدة التحكم على إطلب

جالون فً الساعة. فٌما ٌلً نبذة مختصرة عن الشروط العامة  0.2كلة. وٌكتشؾ نظام القٌاس التلقابً التسربات التً تكون بحجم حال الاشتباه فً وجود مش

 ادر عن القسم فًالخاصة بؤنظمة القٌاس التلقابً للخزانات، وتجد مزٌد من المعلومات والشروط بقسم المقٌاس التلقابً للخزان فً دلٌل الفحص القٌاسً الص

 .3.2الفصل الفنً 

 تشؽٌل المقٌاس التلقابً للخزان:

 اختبار السكون 

o  ٌومًا. فً حال  30ٌمكن برمجة بعض المقاٌٌس التلقابٌة للخزان على إجراء اختبار تسرب سكون بشكل تلقابً على الأقل كل

 ت السكون بشكل ٌدويعدم إجراء المقٌاس التلقابً للخزان للبختبار بشكل تلقابً، ٌجب علٌك إجراء اختبار تسربا

o لا ٌمكن استخدام اختبارات السكون لأنظمة الخزانات الأرضٌة المتشعبة 

 الاختبار المستمر 

o  تحتوي بعض المقاٌٌس التلقابٌة للخزان على برنامج حاسوب داخلً ٌسمح للخزانات بالبقاء نشطة أثناء إجراء اختبار

( أو نظام الكشؾ الداخلً عن CSLDالدابم عن التسربات )التسربات. تُعرؾ هذه الأنظمة بؤنظمة الكشؾ الإحصابً 

 ( الذي ٌعد مناسبًا للبستخدام فً الأماكن التً ٌتوفر بها كمٌات كبٌرة من المنتجCITDLSالتسربات بالخزان )

 .تتطلب جمٌع أنظمة المقٌاس التلقابً للخزان وجود حد أدنى من منسوب المنتج بالخزان لإجراء اختبار صالح 

 ى بالاعتماد على ذاكرة نظام القٌاس التلقابً للخزان فً تسجٌل الكشؾ عن التسربات حٌث قد ٌتسبب تدفق التٌار المفاجا أو ٌوص لا

 حدوث صاعقة فً فقدان جمٌع سجلبتك الإلكترونٌة.

 انتبه لجمٌع الإنذارات وعلٌك الاستجابة لها على النحو الواجب 

 التلقابً للخزان فً مكان قرٌب للرجوع إلٌه واستكشاؾ المشكلبت وحلها احتفظ بدلٌل المستخدم الخاص بنظام القٌاس 

 المتطلبات:

  ا على الأقل لكل خزانعلٌك إجراء ًٌ  إذا لم ٌتم الاختبار بشكل تلقابً. اختبار ساكن التسرب مرة واحدة شهر

 علٌك إجراء اختبار قابلٌة تشؽٌل المقٌاس التلقابً للخزان بصفة سنوٌة 

  الدورٌة للمقٌاس التلقابً للخزان على النحو الذي تقرره الشركة المصنعة.نفذ الصٌانة 

 الاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ:

  على الأقل لكل خزان وراجعها واحتفظ بها. واحداطبع نتٌجة فحص التسرب الخاص بنظام المقٌاس التلقابً لشهر سابق 

 علٌك تسجٌل نتابج كشؾ التسربات فً نموذج فحص معاٌنة المن( شآت الشهري/السنويCN-2544) 

  شهرًا متتالٌة وعلٌك إتاحة فحصها. 12احتفظ بنتابج الكشؾ عن التسرب لآخر 

  أعوام لقابلٌة تشؽٌل المقٌاس التلقابً للخزان سنوٌة 3علٌك الاحتفاظ باختبارات آخر 

  حال العمل بهساعة على النحو الموضح بقسم الإبلبغ فً  72أبلػ عن أي اشتباه فً حدوث تسرب خلبل 
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 (SIRالمطابقة الإحصابٌة للمخزون )

ء تحلٌل ٌمكن استخدام المطابقة الإحصابٌة للمخزون للخزانات والأنابٌب. ٌتضمن نظام المطابقة الإحصابٌة للمخزون استخدام برنامج حاسوبً لإجرا

مقدم خدمة المطابقة الإحصابٌة للمخزون )أو تُدخل على برنامج  ٌوما. ترسل هذه البٌانات إلى 30إحصابً للمخزون والتسلٌمات وبٌانات التوزٌع كل 

ٌومًا. وبعد تحلٌل البٌانات، ٌجب على  30الحاسوب الذي ٌستؤجره مالك الخزان من مقدم خدمة المطابقة الإحصابٌة للمخزون( مرة واحدة على الأقل كل 

ؼضون فترة الإبلبغ. ٌستخدم قضٌب قٌاس أو نظام المقٌاس التلقابً للخزان لجمع بٌانات  مقدم خدمة المطابقة الإحصابٌة للمخزون أن ٌقدم نتابج التحلٌل فً

ٌّا،  1/8المخزون. ٌتطلب نظام المطابقة الإحصابٌة للمخزون اتباع مالك الخزان لبعض إجراءات جمع البٌانات الخاصة )مقاٌٌس الوقود لكل  بوصة ٌوم

ا، ومعاٌرة عداد الموز ًٌ ا والتوزٌعات عبر أنابٌب التفرٌػ إلى آخره(. ٌجب إدراج المطابقة الإحصابٌة للمخزون على أنها تحقق وقراءات المٌاه شهر ًٌ ع سنو

ت بقسم المطابقة (. وتجد مزٌد من أوصاؾ المتطلباwww.nwglde.org) معاٌٌر الأداء بواسطة مجموعة العمل الوطنٌة بشؤن تقٌٌمات كشؾ التسربات

 .3.3الإحصابٌة للمخزون فً دلٌل الفحص القٌاسً الصادر عن القسم فً الفصل الفنً 

كانٌكً فً حال استخدام المطابقة الإحصابٌة للمخزون من أجل الرصد الشهري للؤنابٌب المضؽوطة، ٌجب اختبار كاشؾ تسربات الخطوط التلقابً )المٌ

 والإلكترونً( بصفة سنوٌة.

 .ؼٌر قاطعة أوراسبة  أو ناجحةتابج المطابقة الإحصابٌة للمخزون الشهرٌة بؤي مما ٌلً: تُبلػ ن

 نجاح

 تعنً نتٌجة المطابقة للمخزون الناجحة أن التحلٌل الإحصابً للبٌانات ضمن الحدود المسموح بها للطرٌقة.

 فشل

للبٌانات ٌتجاوز الحدود المسموح بها للطرٌقة. نتابج الفشل هً تسرب مشتبه به تعنً نتٌجة المطابقة الإحصابٌة للمخزون الفاشلة أن التحلٌل الإحصابً 

 ساعة. 72وٌجب الإبلبغ عنها إلى القسم فً ؼضون 

 ؼٌر قاطع

وجود خطؤ أو  تعنً النتٌجة ؼٌر القاطعة أن جودة البٌانات ؼٌر كافٌة لتوفٌر نتٌجة نجاح أو فشل. قد ٌعزو الحصول على هذه النتٌجة إلى ضعؾ المقاٌٌس

ى إصلبحها. بمعاٌرة العدادات أو فقدان بعض التوزٌعات أو ؼٌر ذلك. عند تلقً نتٌجة شهرٌة ؼٌر قاطعة ٌجب أن تبحث عن المشكلة على الفور والعمل عل

 كشؾ التسربات.اتصل بمقدم خدمة المطابقة الإحصابٌة للمخزون للحصول على المساعدة. لذا وثّق نتابج الفحص الخاص بك واحفظها مع سجلبت 

ٌُشتبه فً وجود تسرب وحٌنبذٍ ٌجب إبلبغ القسم بذلك فً ؼضون   ساعة. 72فً حالة الحصول على نتابج ؼٌر قاطعة لشهرٌن متتالٌٌن، 

 المتطلبات:

  الإحصابٌة عقد مع مقدم خدمة المطابقة الإحصابٌة للمخزون لتحلٌل سجلبت الكشؾ عن التسربات الشهرٌة أو أحد برامج المطابقة

 للمخزون الذي ٌمكنه العمل على جهاز الحاسوب الخاص بك وتنفٌذ تحلٌل المطابقة الإحصابٌة للمخزون.

 .ًعلٌك جمع بٌانات مخزون المنتج )عصا قٌاس أو نظام مقٌاس تلقابً للخزان( على أساس ٌوم 

 علٌك تحوٌل قٌاسات مستوى الوقود إلى الجالون باستخدام مخطط الخزان المناسب. 

  18-0400ٌومًا باستخدام شروط تجمٌع بٌانات التحكم فً المخزون ]انظر القاعدة  30تجمٌع وتسجٌل بٌانات المخزون الكافٌة كل-

01-.04(3)(e)1(4)04.. و(d)1.] 

  مالك الخزان من ٌومًا إما باستخدام مقدم المطابقة الإحصابٌة للمخزون أو أحد البرامج الحاسوبٌة التً ٌستؤجرها  30تحلٌل السجلبت كل

 مقدم خدمة المطابقة الإحصابٌة للمخزون. ٌجب إصدار تقرٌر شهري بعد نهاٌة جمع البٌانات عن تلك الفترة.

 .بحث الأسباب الكامنة وراء الحصول على نتابج ؼٌر قاطعة وتحدٌدها والعمل على إصلبحها 

 ٌك إجراء اختبار قابلٌة تشؽٌل المقٌاس التلقابً للخزان بصفة إذا كنت تستخدم المقٌاس التلقابً للخزان لجمع بٌانات المخزون، فعل

 سنوٌة.

 .إذا كنت تستخدم المقٌاس التلقابً للخزان، فنفذ الصٌانة الدورٌة للمقٌاس التلقابً للخزان على النحو الذي تقرره الشركة المصنعة 

 ط المٌكانٌكً أو الإلكترونً بصفة سنوٌة.إذا كان لدٌك أنبوب مضؽوط، فعلٌك اختبار قابلٌة تشؽٌل كاشؾ تسربات الخطو 

 الاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ:

  علٌك تسجٌل نتابج المطابقة الإحصابٌة للمخزون الشهرٌة وفحوص )عصا القٌاس( المعدات الٌدوٌة السنوٌة فً نموذج فحص معاٌنة

http://www.nwglde.org/
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 (.CN-2544المنشؤة الشهري/السنوي )

  للمخزون التالٌة:علٌك الاحتفاظ بسجلبت المطابقة الإحصابٌة 

o .نتابج/تقرٌر المطابقة الإحصابٌة للمخزون الشهري 

o  1/8جمٌع بٌانات المخزون )عملٌات توصٌل ومبٌعات المنتجات وسجلبت معاٌرة الموزع وقٌاسات الوقود الٌومٌة فً حدود 

 وفٌرها عند الفحص.بوصة وقراءات المٌاه الشهرٌة ومعاٌرة عداد الموزع السنوٌة إلى آخره( ٌجب الاحتفاظ بها وت

  شهرًا متتالٌة. 12احتفظ بنتابج الكشؾ عن التسرب لآخر 

  أعوام. 3بالنسبة إلى الأنابٌب المضؽوطة، علٌك الاحتفاظ بنتابج اختبار كاشؾ تسربات الخطوط السنوي لمدة 

  أو أي نتٌجتٌن ؼٌر قاطعتٌن  ساعة )فً أي نتابج رسوب 72علٌك الإبلبغ عن جمٌع حالات التً ٌشتبه فً كونها تسربات فً ؼضون

 متتالٌٌن(.

  أعوام لقابلٌة التشؽٌل السنوٌة للمقٌاس التلقابً للخزان. 3إن أمكن، علٌك الاحتفاظ باختبارات آخر 
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 الرصد البٌنً باستخدام حاوٌة ثانوٌة

الأنابٌب أو بٌن الأنابٌب أحادٌة الجدران وأحد الحواجز التً إن الرصد البٌنً أحد طرق الكشؾ عن التسربات فً المساحات بٌن جدران الخزان أو جدران 

بٌنً فً دلٌل تفصله عن البٌبة المحٌطة مثل أنبوب تجمٌع الشوابب أو أنبوب التعقب. وتجد مزٌد من أوصاؾ المتطلبات بقسم الحاوٌة الثانوٌة والرصد ال

 .3.4الفحص القٌاسً الصادر عن القسم فً الفصل الفنً 

مستمر سمى الحاجز الخارجً "الحاوٌة الثانوٌة". ٌطلق على الفراغ الموجود بٌن الحواجز الفراغ البٌنً أو الفجوة، وٌجب رصد هذا الفراغ بشكل كثٌرا ما ٌ

ثانوٌة. لا تعتبر فً الخزانات والأنابٌب. ٌجب أن ٌكون لدٌك وسٌلة إلكترونٌة أو ؼٌرها من الوسابل المستمرة الإضافٌة لمراقبة أنابٌب المضؽوطة بحاوٌة 

 الملبحظات البصرٌة رصدًا مستمرًا.

اع من الرصد ٌجب أن ٌتمكن هذا النظام من الكشؾ عن التسربات التً توجد فً الجدار الداخلً بالخزان أو الأنابٌب. ٌتم بشكل شابع استخدام ثلبثة أنو

 البٌنً:

  رصد منسوب السابل.استخدام فجوة ملٌبة بالسابل وخزان عند  -الطرق الهٌدروستاتٌكٌة 

  ًاستخدام الضؽط أو الإفراغ الهوابً للفراغ البٌنً ثم رصد التؽٌرات فً الضؽط أو الإفراغ الهوابً. -طرق الضؽط/الإفراغ الهواب 

  مستشعرات ٌتم وضعها فً الفراغ البٌنً لإطلبق إنذار عند كشؾ السوابل. -المستشعرات الإلكترونٌة 

هً الطرٌقة الأكثر شٌوعًا والأقل تكلفة لإجراء الرصد البٌنً. بالنسبة إلى الخزانات، ٌتم تركٌب مستشعر بٌن جدران الخزانات  أجهزة الاستشعار الإلكترونٌة

ح موضع الذي ٌرجللتحقق من وجود السوابل أو نقص/زٌادة السوابل كما هو الحال مع الطرق الهٌدروستاتٌكٌة. بالنسبة إلى الأنابٌب، ٌتم وضع مستشعر فً ال

وض أسفل الموزع. تراكم السوابل الناتجة عن التسربات فٌه. عادةً، ٌكون هذا الموقع داخل حوض فً أعلى الخزان وداخل الأحواض الانتقالٌة للؤنابٌب وفً ح

. من ؼٌر المقبول استخدام مستشعر ٌجب فتح الفراغ البٌنً للؤنابٌب للسماح بتدفق المنتج من الفراغ البٌنً للؤنابٌب إلى مستشعرات السوابل فً جمٌع الأحواض

 فردي داخل حوض فً أعلى الخزان لرصد أنابٌب المنتج بالكامل.

 تشؽٌل معدات الرصد البٌنً:

 .تصدر مستشعرات الأحواض إنذارًا عند كشؾ السوابل فً الأحواض 

 .ٌعد تعطٌل جهاز استشعار أو العبث به جرٌمة جنابٌة 

 مكن من كشؾ السوابل بسهولة مخالفة.إخراج المستشعر من موضعه بحٌث لا ٌت 

 .ا لضمان الأداء الوظٌفً الصحٌح ًٌ  ٌمكن أن تتعطل المستشعرات؛ لذلك ٌجب إجراء اختبار لها سنو

  ًإذا اكتشؾ أحد المستشعرات وجود الماء أو الوقود بٌن جداري خزان مزدوج الجدار، فهو تسرب مشتبه به وٌجب إبلبغ القسم به ف

 ساعة. 72ؼضون 

  تمكن الماء من دخول الجدار الخارجً للخزان مزدوج الجدار فٌكون الخزان قد فقد الاحتواء الثانوي. ٌجب التحقٌق فً هذه الحالة.إذا 

  فً حال استخدام نظام الامتلبء بالسوابل/ أو الضؽط/ الإفراغ الهوابً المؽلق، فٌجب الرجوع إلى دلٌل المستخدم لتحدٌد ما إذا كان

 العوامل الصحٌحة أم لا.النظام ٌعمل ضمن 
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 المتطلبات:

 .علٌك إجراء اختبار قابلٌة تشؽٌل المقٌاس التلقابً للخزان بصفة سنوٌة 

 .نفذ الصٌانة الدورٌة للمقٌاس التلقابً للخزان على النحو الذي تقرره الشركة المصنعة 

  ٌومًا أم لا. 30علٌك رصد نظام كشؾ التسربات لتحدٌد ما إذا كان قد تم اكتشاؾ تسرب خلبل آخر 

  ٌجب اختبار جمٌع معدات الرصد البٌنً )لوحة تحكم المقٌاس التلقابً للخزان والمستشعرات وكاشفات تسربات الخطوط( بصفة سنوٌة

 لضمان عملها بالشكل الصحٌح.

  أعوام. 3علٌك إجراء اختبارات سلبمة هٌكل الأحواض كل 

 الاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ:

  ا، ٌجب علٌك إنشاء سجل ورقً للوفاء بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلبت.إذا لم تكن معدات ًٌ ا إلكترون ًٌ  الرصد البٌنً تصدر سجلًب شهر

 ( علٌك تسجٌل نتابج كشؾ التسربات فً نموذج فحص معاٌنة المنشآت الشهري/السنويCN-2544 ٌجب الاحتفاظ بتقرٌر حالة )

ا. ًٌ  المستشعر وتقرٌر سجل الإنذارات شهر

 شهرًا متتالٌة. 12لبت الكشؾ عن التسرب لآخر احتفظ بسج 

  أعوام. 3علٌك الاحتفاظ باختبار سلبمة هٌكل الحوض لأحدث 

  أعوام 3علٌك الاحتفاظ بالاختبارات السنوٌة لآخر 

o .اختبارات قابلٌة تشؽٌل المقٌاس التلقابً للخزان 

o اختبارات تشؽٌل المستشعرات 

o اختبارات كاشؾ تسربات الخطوط 

 ساعة. 72عن جمٌع التسرٌبات المشتبه بها فً ؼضون  قم بالإبلبغ 
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 (MTGالمقٌاس الٌدوي للخزان )

( وسٌلة صالحة للرصد الشهري ولكنها ؼٌر شابعة الاستخدام. ٌمكن فقط استخدام المقٌاس الٌدوي للخزان للخزانات التً تبلػ MTGالمقٌاس الٌدوي للخزان )

إذا كان الخزان مإهلًب لاستخدام هذه الطرٌقة، ٌرجى الرجوع إلى قسم المقٌاس الٌدوي للخزان فً دلٌل الفحص جالون أو أقل. ولتحدٌد ما  1.000سعتها 

 أو الاتصال بالقسم. 3.1القٌاسً الصادر عن القسم فً الفصل الفنً 

 لاستخدام المقٌاس الٌدوي للخزان كطرٌقة مستقلة:

  (؛3.1والقطر )انظر المخطط فً الفصل الفنً ٌجب أن تحقق الخزانات متطلبات محددة للؽاٌة للسعة 

  من البوصة )عادةً ما ٌتم قٌاسها باستخدام عصا قٌاس(؛ 1/8ٌجب قٌاس مستوٌات السوابل داخل الخزانات إلى أقرب 

 ٌجب إخراج الخزانات من العمل لفترة محددة من الزمن فً كل أسبوع بٌن أخذ قراءة مستوى السابل؛ 

 ٌات السوابل بالمعاٌٌر الأسبوعٌة والشهرٌة لتحدٌد إذا ما كان الخزان محكمًا أم لا.تتم مقارنة قراءات مستو 

 المقٌاس الٌدوي للخزان واختبار إحكام الخزان

ن جالون بالإضافة إلى المقٌاس الٌدوي للخزان. ٌمك 2.000جالون إلى  1.001ٌجب أن ٌجرى اختبار إحكام الخزان على الخزانات التً تسع كمٌة تبدأ من 

 جالون ألا تستخدم المقٌاس الٌدوي للخزان. 2.000للخزانات التً تزٌد عن 

 الاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ:

 ( علٌك تسجٌل نتابج كشؾ التسربات فً نموذج فحص معاٌنة المنشآت الشهري/السنويCN-2544) 

  شهرًا متتالٌة وقم بإتاحتها للتفتٌش: و 12احفظ نتابج الكشؾ عن التسرب لآخر 

  ساعة. 72بالإبلبغ عن جمٌع التسرٌبات المشتبه بها فً ؼضون قم 
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 كشؾ تسربات الأنابٌب

 توجد طرٌقتان لأنظمة الأنابٌب:

 المضؽوطة 

 السحب 

 متطلبات كشؾ التسربات مختلفة للؤنابٌب المضؽوطة وأنابٌب السحب. فٌما ٌلً وصؾ المتطلبات لنوعً أنظمة الأنابٌب.

 الأنابٌب المضؽوطة

 تكون أنابٌب الضؽط مزودة بشكلٌن من أشكال كشؾ التسربات:ٌجب أن 

لكشؾ التسربات الكبٌرة المفاجبة، مثل فشل الأنابٌب. وٌتم الكشؾ عن التسرب الكارثً للخط من خلبل أجهزة الكشؾ الأوتوماتٌكٌة  -الكارثٌة  .1

أجهزة مٌكانٌكٌة أو إلكترونٌة. من المهم الاستجابة (. قد تكون أجهزة الكشؾ الأوتوماتٌكٌة لتسرب الخط ALLDsأو  LLDsلتسرب الخط )

 3ن سرٌعًا لأجهزة إنذار الكشؾ )الإلكترونٌة( لتسرب الخط أو أوضاع التدفق البطًء )المٌكانٌكٌة( لأن كمٌة التسرب قد تكون كبٌرة )أكبر م

 صفة سنوٌة.جالونات فً الساعة(. ٌجب اختبار كاشفات تسربات الخطوط المٌكانٌكٌة والإلكترونٌة ب

ا. توجد ثلبث خٌارات: -دوري  .2 ًٌ ا أو سنو ًٌ ا إما شهر ًٌ  للكشؾ عن تسربات أصؽر وأقل وضوحًا. ٌجب إجراء الكشؾ عن تسرب الخط دور

 الرصد الشهري*، أو .أ 

 الاختبار السنوي لإحكام الخطوط، أو .ب 

 جالون فً الساعة(. 0.1الساعة أو السنوي جالون فً  0.2أجهزة الكشؾ الإلكترونٌة عن تسرب الخط )لإجراء الاختبار الشهري  .ج 

 *للرصد الشهري للؤنابٌب، ٌجب علٌك استخدام أي من الطرٌقتٌن التالٌتٌن اللتٌن تم وصفهما فً قسم كشؾ تسربات الخزانات من هذا الفصل:

 الرصد البٌنً )ٌلزم إجراإه للؤنابٌب الجدٌدة والبدٌلة(، أو 

 .المطابقة الإحصابٌة للمخزون 

 اء اختبار سنوي لإحكام الخط ٌجرٌه مختبِر مإهل )تصدق علٌه الشركة المصنعة(. ٌجب أن ٌتمكن اختبار إحكام الخط من الكشؾ عن معدل تسربٌجب إجر

جالون فً الساعة باستخدام جهاز كشؾ إلكترونً  0.1ضعؾ ضؽط تشؽٌل الأنابٌب أو إجراء اختبار سنوي بمعدل  1.5جالون فً الساعة بمعدل  0.1

 رب الخط.لتس

 .، الأنابٌب المضؽوطة3.5لمزٌد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى دلٌل الفحص القٌاسً الصادر عن القسم، الفصل الفنً 
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 أنابٌب السحب

)ابحث عن تسحب أنابٌب السحب المنتج من الخزان باستخدام مضخة سحب فً الموزع. وجود أنابٌب السحب ٌشار إلٌها بوجود مضخة سحب داخل الموزع 

 البكرات والسٌور(. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد مضخة مؽمورة فً الخزان.

 كشؾ التسرب ؼٌر مطلوب لأنابٌب السحب التً تستوفً كلب الشرطٌن التالٌٌن:

 انحدار الأنابٌب حتى حدوث تفرٌػ ارتدادي للمنتج مرة أخرى إلى الخزان إذا توقؾ السحب. .1

 داد بالقرب من مضخة السحب أسفل الموزع )ولٌس فً الخزان(.وجود صمام واحد فقط مانع للبرت .2

 الأنابٌب التً تحقق كلب الشرطٌن تسمى "سحب آمن" أو "سحب أوروبً".

 حب. ٌتكون هذاإذا لم ٌكن لدٌك "سحب آمن" وبدلاً من ذلك لدٌك نوع السحب المشار إلٌه بعبارة "السحب الأمرٌكً"، علٌك إجراء كشؾ تسربات لأنابٌب الس

 من:

 اختبار إحكام الخط كل ثلبث سنوات، أو 

 .الرصد الشهري باستخدام الرصد البٌنً )ٌلزم إجراإه للؤنابٌب الجدٌدة والبدٌلة(، أو المطابقة الإحصابٌة للمخزون 

 والتؽذٌة بالجاذبٌة والسحب.، أنابٌب الطرد 3.6لمزٌد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى دلٌل الفحص القٌاسً الصادر عن القسم، الفصل الفنً 

 المتطلبات:

  ا )كل ًٌ  شهرًا(. 12ٌجب اختبار جمٌع كاشفات تسربات الخطوط المٌكانٌكٌة والإلكترونٌة سنو

  شهرًا أو إجراء الرصد الشهري باستخدام الرصد البٌنً أو  12ٌجب إجراء اختبار إحكام خطوط سنوي للؤنابٌب المضؽوطة كل

 ون.المطابقة الإحصابٌة للمخز

  أعوام أو إجراء الرصد الشهري  3بالنسبة إلى أنابٌب السحب التً لا تعتبر من أنابٌب "السحب الآمن"، ٌجب إجراء اختبار إحكام كل

 باستخدام الرصد البٌنً أو المطابقة الإحصابٌة للمخزون.

 الاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ:

  شهرًا )الرصد البٌنً أو المطابقة الإحصابٌة للمخزون( و/أو اختبار إحكام  12علٌك الاحتفاظ بنتابج الرصد الشهري المتتابعة لآخر

 الخطوط السنوي.

  أعوام. 3علٌك الاحتفاظ بسجلبت اختبارات كاشؾ تسربات الخطوط السنوي لآخر 

 :بالنسبة إلى الرصد البٌنً للؤنابٌب المضؽوطة 

o  ا.اختبارات مستشعرات رصد بٌنً سنو 3علٌك الاحتفاظ بسجلبت آخر ًٌ 

o  اختبارات قابلٌة تشؽٌل للمقٌاس التلقابً للخزان سنوٌة. 3علٌك الاحتفاظ بسجلبت آخر 

  ساعة. 72تحقق من الأسباب وحددها وقم بتصحٌح المسببات لأي إنذارات أو إخفاقات وقم بالإبلبغ عن التسرب المشتبه به فً ؼضون 
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 الإبلاغ

أو طرٌقة کشؾ تسربات عن احتمالٌة وجود تسرب. وٌجب التحقٌق فً أي اختبار تسرب أخفق فً إجرابه  علٌك تقدٌم تقارٌر إلی القسم عندما تشٌر معدات

ساعة من اكتشافها. من أمثلة حالات التشؽٌل ؼٌر المعتادة السلوك ؼٌر المنتظم  72أو إنذار ؼٌر مبرر أو حالة تشؽٌل ؼٌر معتادة، وإبلبغ القسم فً ؼضون 

ارة المفاجبة للبترول من نظام خزانات حفظ الوقود الأرضٌة أو وجود ؼٌر مبرر للمٌاه فً الخزان أو سابل فً الفراغ البٌنً لمعدات توزٌع النفط، والخس

فً تؤكٌد الرصد الإضاللؤنظمة المزودة بحاوٌة ثانوٌة. ومع ذلك، إذا وجد أن معدات النظام معٌبة ولا ٌوجد تسرب، ٌتم إصلبحها فورًا أو استبدالها، ومع عدم 

 ( ٌومًا للنتٌجة الأولٌة، فلن تكون هناك حاجة للئبلبغ.30فً ؼضون ثلبثٌن )

 ما أهمٌة ذلك: 

ى تتمثل أهمٌة الإبلبغ الفوري عن التسرب فً ضمان حصولك على تعوٌض من الصندوق فً حال حدوث تسرب ما. ٌجب تقدٌم طلب استحقاق التموٌل إل

( ٌومًا من حدوث التسرب المإكد. بالإضافة إلى ذلك، سوؾ ٌقوم 60لتسرب المشتبه به أو خلبل ستٌن )( ٌومًا من حدوث ا90القسم فً ؼضون تسعٌن )

ٌإدي عدم تقدٌم القسم بفحص امتثال تشؽٌلً لتحدٌد حالة الامتثال فً وقت التسرب. سوؾ تكون مطالبًا بتقدٌم السجلبت التً توضح الامتثال التشؽٌلً. قد 

ول تارٌخ الاستحقاق المطلوب إلى استقطاعات أعلى من الصندوق. الإبلبغ عن والاستجابة للتسربات بسرعة ٌقلل تكالٌؾ هذه السجلبت إلى القسم بحل

 التنظٌؾ الإجمالٌة والضرر بالبٌبة ومن الممكن أن ٌساعد على حماٌة قٌمة ممتلكاتك.
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 الحماٌة من التآكل 5الفصل 

الأرض و/أو الماء من التآكل أو "الصدأ". ٌشتمل هذا أٌضًا على المكونات المعدنٌة )مثل الموصلبت المرنة ٌجب حماٌة الخزانات والأنابٌب التً تلبمس 

نات المطلٌة والصمامات والأكواع والوصلبت أسفل الموزعات أو فً أعلى الخزان( والتً تلبمس الأرض أو الماء. بعض أنواع الخزانات الأرضٌة مثل الخزا

 الألٌاؾ الزجاجٌة أو الإٌبوكسً لا تحتاج إلى حماٌة إضافٌة من التآكل. لا تحتاج الأنابٌب ؼٌر المعدنٌة إلى حماٌة إضافٌة من التآكل.بمواد ؼٌر معدنٌة مثل 

 طرٌقتا الحماٌة من التآكل المسموح بهما للخزانات والأنابٌب المعدنٌة:

 الأنظمة الجلفانٌة .1

تستخدم أنظمة الحماٌة الكاثودٌة هذه أقطابًا موجبة ذوابة متصلة بالخزانات الأرضٌة أو الأنابٌب أو المكونات المعدنٌة لحماٌة هذه 

المكونات من الصدأ. عادةً لا ٌمكن أن ترى الأنظمة الجلفانٌة نظرًا لأن الأقطاب الموجبة تكون عادةً موجودة تحت الأرض ولا ٌوجد 

( أو لاحقًا فً المٌدان لتوفٌر الحماٌة ®sti-P3ة إلى الخزانات، ٌمكن تركٌب الأقطاب الموجبة فً المصنع )مثل الخزان مقوم. بالنسب

 .الكاثودٌة الإضافٌة. بالنسبة إلى الأنابٌب ومكونات الأنابٌب المعدنٌة الأرضٌة الأخرى، ٌتم عادةً تركٌب الأقطاب الموجبة فً المٌدان

 أنظمة التٌار المسلط .2

ن تستخدم أنظمة الحماٌة الكاثودٌة هذه مقومًا لتوفٌر التٌار للخزان أو الأنابٌب أو المكونات الأخرى لحماٌتها من الصدأ. عادةً ما ٌكو

المقوم إما داخل أو خارج البناء المجاور للخزانات. ٌجب أن ٌكون التٌار الكهربً الواصل بالمقوم مستمرًا. ٌتم إضافة التٌار المسلط 

 مة الحماٌة الكاثودٌة دابمًا بعد تركٌب الخزان أو الأنبوب بمدة زمنٌة.لأنظ

قد تكون البطانة الداخلٌة للخزان المزودة بنظام حماٌة كاثودٌة إما أنظمة جلفانٌة أو أنظمة حماٌة كاثودٌة بالتٌار المسلط. ٌجب ؼلق ملاحظة: 

ا دابمًا عند عدم وجود حماٌة خارجٌ ًٌ  ة من التآكل.الخزنات المبطنة داخل

 ٌجب حماٌة الموصلبت الفولاذٌة المرنة )أو أقسام الأنابٌب المعدنٌة الأخرى( من التآكل بؤي مما ٌلً:

 :علٌك عزل الموصل المرن عن ملبمسة الأرض و/أو الماء من خلبل 

o تركٌب جلبة واقٌة على الموصل المرن، أو 

o إبعاد التربة و/ أو الماء المتصل بالموصل المرن، أو 

 ٌار، علٌك إضافة الحماٌة الكاثودٌة )مثل نظام الحماٌة الكاثودٌة الجلفانٌة أو التٌار المسلط( إلى الموصل المرن. فً حال استخدام هذا الخ

 تكون الاختبارات الدورٌة مطلوبة.

 الحماٌة من التآكل. 4.1الفصل الفنً رقم  للحصول على المعلومات الكاملة حول الاختبار، ٌرجى الرجوع إلى دلٌل الفحص القٌاسً الصادر عن القسم،
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 المتطلبات:

 .ٌجب تشؽٌل وصٌانة أنظمة الحماٌة الكاثودٌة وفق تصمٌم خبٌر التآكل 

  أعوام بعد ذلك. 3أشهر من تركٌبه أو إصلبحه وكل  6علٌك اختبار نظام الحماٌة الكاثودٌة خلبل 

 أشهر من تنفٌذ  6إلى  3ت إلى موصل مرن(، ٌجب إجراء اختبار إحكام خلبل فً حال إضافة أقطاب موجبة أو استبدالها )إلا لو أضٌُف

 هذا العمل.

  ٌومًا لضمان أنه قٌد التشؽٌل وأنه ٌعمل بالشكل الصحٌح. فً حال تؽٌر خرج المقوم  60إذا كان لدٌك أحد المقومات، فٌجب فحصه كل

آخر اختبار تآكل، ٌنبؽً لك التواصل مع متخصص التآكل لتحدٌد إذا  % منذ تارٌخ20)شدة التٌار أو الجهد الكهربابً( بنسبة أكبر من 

ا من التآكل بالشكل الكافً أم لا. ًٌ  ما كان نظام الخزانات محم

 .الأنابٌب و/أو الخزانات الفولاذٌة التً لا تتمتع بالحماٌة من التآكل ٌجب إؼلبقها بشكل دابم وفق إرشادات القسم 

 شهرًا، فٌكون من المطلوب موافقة القسم قبل  12ل نظام الحماٌة الكاثودٌة بالتٌار المسلط لأكثر من فً حال إٌقاؾ تشؽٌل أو عدم عم

 إعادة نظام الخزانات الأرضٌة إلى الخدمة.

 .ا بدون حماٌة إضافٌة من التآكل ٌجب إؼلبقها بشكلٍ دابم وفق إرشادات القسم ًٌ  الخزانات المبطنة داخل

 الاحتفاظ بالسجلبت:

  ( حماٌة كاثودٌة.2الاحتفاظ بنتابج آخر اختباري )علٌك 

 .علٌك الاحتفاظ بنتابج أي اختبار إحكام ٌتم تنفٌذه بعد إضافة الأقطاب الموجبة أو استبدالها 

 :إذا كان الموقع ٌحتوي على نظام حماٌة كاثودٌة بالتٌار المسلط 

o  ٌومًا فً نموذج فحص معاٌنة 60علٌك تسجٌل نتابج فحص المقوم لمدة ( المنشآت الشهري/السنويCN-2544.) 

o  ٌومًا. 60علٌك الاحتفاظ بنتابج آخر ثلبثة عملٌات فحص للمقوم تُجرى كل 
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 معدات منع الانسكابات 6الفصل 

احتواء الانسكابات جالونًا أو أكثر فً مرة واحدة على معدات منع الانسكابات. ٌجب على معدات منع الانسكابات  25ٌجب أن ٌحتوي أي خزان ممتلا بكمٌة 

جمٌع". وهً ؼٌر التً قد تحدث عند انفصال خرطوم التوصٌل عن أنبوب التعببة. وكثٌرًا ما تسمى معدات منع الانسكابات "أوعٌة الانسكابات" أو "أحواض الت

 الأنابٌب.مُصممة للبحتفاظ بالمنتج لفترات طوٌلة، ٌكون "عمر" أوعٌة الانسكاب فً الؽالب أقصر من عمر الخزانات أو 

تحتوي بعض أوعٌة الانسكاب على صمامات تصرٌؾ للسماح بتصرٌؾ المنتج إلى الخزان. وعند تصرٌؾ محتوٌات وعاء الانسكاب إلى الخزان فقد ملاحظة: 

 الانسكاب للخطر. ٌدخل أٌضًا الخزان أي مٌاه أو مخلفات مجمّعة. ٌمكن أن تتلؾ صمامات التصرٌؾ بسهولة بمرور الوقت مما ٌعرض سلبمة هٌكل وعاء

 المتطلبات:

ا: ًٌ  شهر

 .علٌك إجراء فحص بصري لمعدات منع الانسكابات بحثًا عن التلؾ 

 .علٌك إزالة السوابل أو المهملبت من معدات منع الانسكابات والتخلص منها بالشكل الصحٌح 

 .التحقق من وإزالة العوابق فً أنبوب التعببة 

  مثبت بإحكام فً أنبوب التعببة وعدم ملبمسته لؽطاء وعاء الانسكاب.علٌك فحص ؼطاء التعببة للتؤكد من أنه 

 .بالنسبة إلى معدات منع الانسكابات مزدوجة الجدار مع الرصد البٌنً، تحقق من عدم وجود تسرب فً المنطقة البٌنٌة 

  ا أو قبل كل  ٌومًا، ٌمكن التحقق من 30بالنسبة إلى الخزانات التً تستلم التوصٌلبت بفواصل زمنٌة أكبر من ًٌ البنود أعلبه إما شهر

 عملٌة توصٌل.

 أعوام: 3كل 

 .علٌك إجراء اختبار سلبمة هٌكل معدات منع الانسكابات 

 الإصلبح والاستبدال

 :فً حال عدم سلبمة هٌكل وعاء الانسكاب أو تلفه بشكل ظاهر، ٌمكنك 

 استبدال وعاء الانسكاب 

  المصنعة فقطإصلبح وعاء الانسكاب وفقًا لتوصٌات الشركة 

  إجراء اختبار سلبمة هٌكل وعاء الانسكاب من خلبل اتباع إرشادات القسم أو معهد معدات البترول(PEI) - RP1200. 

o .ٌتطلب فشل اختبار سلبمة الهٌكل الإصلبح أو الاستبدال 

  ٌومًا من الإصلبح أو الاستبدال. 30ٌجب إجراء اختبار سلبمة هٌكل فً ؼضون 

  ساعة. 72تلوّث، فٌجب الإبلبغ به بصفته تسربًا مشتبها به فً ؼضون وفً حالة وجود 
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 الاحتفاظ بالسجلبت:

  فحوص المعاٌنة الشهرٌة لوعاء الانسكاب/جهاز منع الانسكابات فً نموذج فحوص معاٌنة المنشآت الشهرٌة/السنوٌة الصادر عن القسم

(CN-2544)– .عام واحد 

 ثلبثة أعوام –أعوام  3ابات لمدة اختبار سلبمة هٌكل جهاز منع الانسك 

o  فً حال استخدام الاختبارات الهٌدروستاتٌكٌة لنموذجCN-1366 .الصادر عن القسم 

  ٌجب الاحتفاظ بالسجلبت طالما ٌتم استخدام طرٌقة الرصد الشهري  -نتابج الرصد الشهري لمعدات منع الانسكابات مزدوجة الجدار

 هذه.

 ثلبثة أعوام -الات بالإضافة إلى نتابج اختبارات سلبمة الهٌكل البعدٌة جمٌع سجلبت الإصلبحات والاستبد 
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 معدات منع التعببة الزابدة 7الفصل 

جالونًا أو أكثر فً وقت واحد أن ٌحتوي على معدات منع التعببة الزابدة. ٌتم تركٌب أجهزة منع التعببة الزابدة فً  25ٌجب لأي خزان تتم تعببته بكمٌة مقدارها 

 الخزانات الأرضٌة للمساعدة على منع تسرب المنتجات إلى البٌبة أثناء عملٌات توصٌل المنتج.

الانسكاب أو التعببة طالما ٌتم استخدام نظام الخزانات الأرضٌة لتخزٌن المواد البترولٌة، ٌجب على المالكٌن و/أو المشؽلٌن ضمان عدم حدوث التسربات نتٌجة 

/أو المشؽل ضمان أن الحجم المتاح فً الخزان أكبر من حجم المواد البترولٌة المراد نقلها إلى الخزان قبل تنفٌذ عملٌة النقل وأن الزابدة. ٌجب على المالك و

 عملٌة النقل تتم مراقبتها على نحو مستمر لمنع التعببة الزابدة والانسكاب.

 معدات منع التعببة الزابدة مُصممة لأحد الأمرٌن التالٌٌن:

 فق المنتج )جهاز إٌقاؾ تلقابً أو صمام قلّبب(، أوإٌقاؾ تد .1

 تقلٌل تدفق المنتج )جهاز تقٌٌد التدفق أو صمام عوامة كروٌة(، أو .2

 إنذار مسإول التوصٌل قبل امتلبء الخزان )إنذار مربً/مسموع مرتفع المستوى( .3

 أجهزة الإٌقاؾ التلقابً

ً جزء لا ٌتجزأ من مجموعة أنبوب السقوط التً ٌتم تركٌبها فً رافع تعببة الخزان. وهً مصممة أجهزة الإٌقاؾ التلقابً، أحٌانًا تسمى صمامات قلببة، ه

عملٌة التوصٌل. ٌجب للتقٌٌد الأولً وبعد ذلك الإٌقاؾ التام لتدفق المنتج أثناء عملٌات التوصٌل عند وصول مستوى المنتج إلى مستوٌات محددة مسبقًا أثناء 

 بً فً المواضع المناسبة وأن تعمل بحرٌة للتحكم فً التدفق ومنع التعببة الزابدة للخزانات.وضع صمامات الإٌقاؾ التلقا

%. ٌمكن لكل شركة مصنعة استخدام إعداد تقٌٌد حسب تصمٌم 95جمٌع أجهزة منع التعببة الزابدة بالإٌقاؾ التلقابً ٌجب أن توقؾ توصٌل المنتج عند 

%. ٌتٌح هذا تصرٌؾ 95لً هذا فً البداٌة لتقٌٌد تدفق المنتج بشكل كبٌر قبل الوصول إلى إعداد الإٌقاؾ الفعلً عند المعدات. ٌتم تنشٌط مستوى التقٌٌد الأو

 % وتنشٌط الإٌقاؾ.95بعض المنتج المتبقً فً خرطوم التوصٌل داخل الخزان قبل وصول الخزان إلى حجم 

 أجهزة تقٌٌد التدفق

ٌانًا صمام العوامة الكروٌة موجودة داخل الخزان فً أنبوب الفتحة. ومع امتلبء الخزان ترتفع كرة موجودة فً الصمام أجهزة تقٌٌد التدفق والتً ٌطلق علٌها أح

ٌُنبه الشخص القابم بالتوصٌل لإٌقاؾ التوصٌل. ٌجب أن تقٌد هذه الأجهزة الت دفق عند امتلبء وتحد من تدفق الأبخرة خارج الخزان. وٌنخفض معدل التدفق و

%. لا ٌمكن رإٌة صمامات العوامة الكروٌة بسهولة. وقد تشٌر سجلبت المنشؤة إلى ما إن كان الخزان ٌحتوي على هذا الجهاز أو قد ٌعلم 90نسبة الخزان ب

 المتعاقد الذي ركب الخزانات بوجوده. فقد لا تُستخدم الصمامات العوامة الكروٌة فً جمٌع استخدامات الخزان.

 عوامة الكروٌة لمنع التعببة الزابدة فً الحالات التالٌة:لا ٌمكن استخدام صمامات ال

 مع أنظمة أنابٌب سحب –

 مع عملٌات تسلٌم مضؽوطة –

 على الخزانات التً تُعبؤ عن بعد –

 فً خزانات مولدات الطوارئ ذات أنظمة أنابٌب شفط –

  ل المناسبة.من الاسترداد المحوري للبخار إلا فً وجود تركٌبات التوصٌ Iعلى الخزانات ذات المرحلة  –
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 الإنذار المربً/المسموع مرتفع المستوى

ا و/أو مسموعًا لمسإول  ًٌ توصٌل الوقود فً حال الإنذارات المربٌة/المسموعة مرتفعة المستوى والتً تسمى أحٌانًا إنذارات التعببة الزابدة توفر تحذٌرًا مرب

التوصٌل. وكثٌرًا ما تكون جزءًا لا ٌتجزأ من نظام المقٌاس التلقابً للخزان. لا ٌوقؾ إنذار % أثناء عملٌة 90وصول مستوى المنتج فً الخزان الأرضً إلى 

 التعببة الزابدة تدفق المنتج ولا ٌقٌده.

و ة و/أٌجب أٌضًا وضع جهاز خارجً بالقرب من موقع توصٌل الوقود، إما عند الخزان أو موقع تعببة عن بعد، لتحذٌر مشؽل النقل من خلبل طرق مربٌ

 % الذي تمت برمجته.90مسموعة عند وصول حجم الخزان إلى مستوى 

 متطلبات الاحتفاظ بالسجلبت:

 علٌك إجراء اختبار قابلٌة تشؽٌل لمعدات منع التعببة الزابدة كل ثلبثة أعوام 

 ( علٌك الاحتفاظ بسجلبت اختبارات قابلٌة تشؽٌل معدات منع التعببة الزابدةCN-2584كل ثلبثة أعوام ) 

 علٌك الاحتفاظ بسجلبت الإصلبحات والاستبدالات بالإضافة إلى نتابج اختبارات قابلٌة التشؽٌل البعدٌة لمدة ثلبثة أعوام 

 .لا ٌمكن تركٌب صمامات العوامات الكروٌة ولا إصلاحها ولا استبدالها. ٌجب تركٌب نوع آخر من أجهزة منع التعببة الزابدة 
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 موزعات وقود المحرك 8الفصل 

(. تساعد الحاوٌة أسفل الموزع على احتواء التسربات. مطلوب UDCٌع موزعات وقود المحركات الجدٌدة مطلوب أن تحتوي على حاوٌة أسفل الموزع )جم

لموزع ا أن تكون الحاوٌة أسفل الموزع محكمة ضد تسرب السوابل ومتوافقة مع المنتج وٌسهل الوصول إلٌها لإجراء فحص بصري. ٌلزم وجود حاوٌة أسفل

 ب(.فً حال استبدال موزع بالإضافة إلى معدات توصٌل )تحت صمام الإٌقاؾ/الفصل فً الأنظمة المضؽوطة أو صمام الاتجاه الواحد فً أنظمة السح

 بؽض النظر عن وجود حاوٌة أسفل الموزع أم لا، ٌجب فحص جمٌع الموزعات بصفة ربع سنوٌة للكشؾ عن وجود أي قطرات أو قطٌرات من المرشح أو

ت ست تحالأنبوب أسفل الموزع لضمان عدم حدوث تسربات. فتعد هذه الفحوصات هامة للتعامل بشكلٍ فعال مع أي تسربات قد تحدث فً منطقة الموزع ولٌ

 مراقبة معدات كشؾ التسربات، ٌجب تسجٌل هذه الفحوص ربع السنوٌة فً نموذج فحوص المعاٌنة الشهرٌة/السنوٌة للمنشآت الصادر عن القسم 

(CN-2544.) 

تشؽٌل الموزعات. ٌرجى ملبحظة أن جمٌع الوكالات الأخرى، بما فً ذلك وزارة الزراعة والسلطات المحلٌة أو الحكومٌة المعنٌة بتلوث الهواء، تضع شروطًا ل

عبر البرٌد  أو 3619-734-800-1أو  8013-532 (615)إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فٌرجى الاتصال بقسم مساعدة الأعمال الصؽٌرة على الرقم 

 .BGSPEAP@tn.govالإلكترونً 

assistance.html-environmental-nessbusi-small-areas/sbeap-https://www.tn.gov/environment/program 

  

mailto:BGSPEAP@tn.gov
https://www.tn.gov/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance.html
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 فحوص معاٌنة الصٌانة والتشؽٌل 9الفصل 

صممة من أجل التشؽٌل والصٌانة الصحٌحة لأنظمة الخزانات الأرضٌة، ٌجب على المالكٌن و/أو المشؽلٌن إجراء فحوص معاٌنة دورٌة. هذه الفحوص م

ومنع تسربات الوقود. ٌمكن توثٌق هذه الفحوص فً نموذج فحوص المعاٌنة الشهرٌة/السنوٌة  للمساعدة على الاحتفاظ بسجلبت التشؽٌل وامتثال المعدات

 (. هناك فترتان للفحوص المطلوبة: شهرٌة وسنوٌة.CN-2544للمنشآت الصادر عن القسم )

 المتطلبات:

ا: ًٌ  شهر

 معدات منع الانسكابات

 .الفحص البصري بحثًا عن التلؾ 

  المهملبت والتخلص منها بالشكل الصحٌح.علٌك إزالة السوابل أو 

 .التحقق من وإزالة العوابق فً أنبوب التعببة 

 .علٌك فحص ؼطاء التعببة للتؤكد من أنه مثبت بإحكام فً أنبوب التعببة وعدم ملبمسته لؽطاء وعاء الانسكاب 

 جود تسرب فً المنطقة البٌنٌة.بالنسبة إلى معدات منع الانسكابات مزدوجة الجدار مع الرصد البٌنً، تحقق من عدم و 

  ا أو قبل كل  30بالنسبة إلى الخزانات التً تستلم التوصٌلبت بفواصل زمنٌة أكبر من ًٌ ٌومًا، ٌمكن التحقق من البنود أعلبه إما شهر

 عملٌة توصٌل.

 معدات كشؾ التسربات:

  ظروؾ التشؽٌل ؼٌر المعتادة؛تحقق للتؤكد من أن معدات كشؾ التسربات تعمل دون إصدار إنذارات أو ؼٌرها من 

 .تؤكد من مراجعة سجلبت اختبارات كشؾ التسربات ومن أنها حدٌثة 

ا: ًٌ  سنو

 أحواض الاحتواء:

 .ا من عدم وجود تلؾ أو تسربات فً منطقة الاحتواء أو تسربات إلى البٌبة ًٌ  التحقق بصر

 .إزالة السوابل )فً أحواض احتواء( أو الحطام 

 وجة الجدران مع الرصد البٌنً، تحقق من عدم وجود تسرب فً المنطقة البٌنٌة.بالنسبة إلى الأحواض مزد 

 معدات كشؾ التسربات المحمولة:

 .علٌك فحص أجهزة مثل عصا قٌاس الخزان أو دلاء المٌاه الجوفٌة للتؤكد من قابلٌة تشؽٌلها وخدمتها 

 الاحتفاظ بالسجلبت:

 الشهرٌة/السنوٌة للمنشآت لمدة عام واحدٌجب الاحتفاظ بنماذج فحص المعاٌنة 

 :ًٌجب أن تشتمل السجلبت على ما ٌل 

o ،قابمة بكل منطقة تم فحصها 

o ،إذا ما كانت كل منطقة تم فحصها مقبولة أم تحتاج إلى اتخاذ إجراء 

o ،وصؾ للئجراءات التً تم اتخاذها لتصحٌح المشكلة 

o ٌومًا بسبب قلة عملٌات التوصٌل. 30ار أقل من كل سجلبت التوصٌل فً حال فحص معدات منع الانسكابات بتكر 
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 خارج الخدمة بشكلٍ مإقت 10الفصل 

ٌُسجل على أنه  اعندما ٌكون الخزان قٌد التشؽٌل فإنه  ًٌ (. إلا أنه توجد أوقات قد ٌلزم فٌها وضع الخزانات خارج الخدمة لفترة زمنٌة CIU) قٌد الاستخدام حال

ر هذا تؽٌٌرًا فً الحالة من قصٌرة أو طوٌلة )مثل أوقات الأنشطة الإنشابٌة أو تؽٌر الملكٌة أو الآثار المتعلقة بالطقس أو الاستخدام الموسمً وما إلى ذلك(. ٌعتب

ا( إلى  ًٌ (. ٌجب إخطار القسم بؤي تؽٌٌر فً حالة الخزانات فً منشؤة خزانات حفظ الوقود الأرضٌة. وتجد مزٌد TOS)الخدمة مإقتًا خارج )قٌد الاستخدام حال

 .2.4من أوصاؾ المتطلبات بقسم نظام الخزانات الأرضٌة خارج الخدمة فً دلٌل الفحص القٌاسً الصادر عن القسم فً الفصل الفنً 

 ا:متطلبات الخروج من الخدمة مإقتً 

  علٌك إرسال نموذج الإخطار المعدل رقمCN-1260  ٌومًا ٌفٌد بوجود تؽٌٌر فً الحالة. 30خلبل 

 .ٌجب استمرار أنظمة الحماٌة الكاثودٌة فً العمل والاستمرار فً مراقبتها واختبارها 

  والمضخات والممرات والمعدات إن كانت مدة الوضع خارج الخدمة بشكلٍ مإقت أطول من ثلبثة أشهر، فٌجب إؼلبق كافة الخطوط

 الثانوٌة الأخرى عن طرٌق إؼلبق أؼطٌتها وتثبٌتها.

 .ٌجب أن تظل خطوط الفتحات مفتوحة 

 .ٌجب إجراء كشؾ التسربات إن كان الخزان ٌحتوي على أكثر من بوصة من المخلفات 

 .ٌجب تركٌب معدات منع الانسكابات والتعببة الزابدة 

 ات والتعببة الزابدة كل ثلبثة أعوام مطلوبة إذا كان الخزان ٌحتوي على أكثر من بوصةٍ واحدةٍ من البقاٌااختبارات أجهزة منع الانسكاب 

كل ثلبثة  من الأفكار الجٌدة تفرٌػ الخزان حتى لا ٌتواجد أكثر من بوصة واحدة من البقاٌا لأن اختبارات معدات منع التعببة الزابدة والانسكابات :ملاحظة

 سربات لا تكون مطلوبة.أعوام وكشؾ الت

ا مرة أخرى: ًٌ  من أجل إعادة الخزانات خارج الخدمة مإقتًا إلى قٌد الاستخدام حال

  علٌك إرسال نموذج الإخطار المعدل رقمCN-1260  ٌومًا ٌفٌد بوجود تؽٌٌر فً الحالة. 30خلبل 

 ةعلٌك التؤكد من أن جمٌع الاختبارات وعملٌات الرصد المعمول بها مكتملة وحدٌث 

 ًتسري جمٌع متطلبات الامتثال التشؽٌل 

  تعامل مع أي تسرب من نظام مؽلق بشكلٍ مإقت بنفس طرٌقة تعاملك مع نظام قٌد الاستخدام.
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 إؼلبق نظام الخزانات الأرضٌة 11الفصل 

(، وقدمه إلى المكتب المٌدانً المعنً CN-0928إذا كنت تخطط لإؼلبق الخزان )الخزانات( و/أو الأنابٌب، فؤكمل طلب الإؼلبق الدابم للخزانات الأرضٌة )

علٌك تقدٌم تقرٌر إؼلبق  لتقٌٌمه والموافقة علٌه. بمجرد الموافقة على الطلب، لدٌك عام واحد لإتمام الإؼلبق وفقا لمتطلبات القسم. بمجرد اكتمال الإؼلبق، ٌجب

 معلومات إضافٌة، ٌرجى زٌارة هذا الارتباط: (. للحصول علىCN-1260(، بما فً ذلك نموذج إخطار القسم )CN-0927دابم )

tanks/closure.html-storage-underground-areas/ust-https://www.tn.gov/environment/program. 

  

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/closure.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/closure.html
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 ات والاستبدالاتالإصلبح 12الفصل 

والاستبدال قد ٌلزم إجراء إصلبحات لأنظمة خزانات التخزٌن الأرضٌة أو استبدال المعدات بشكلٍ دوري، فٌما ٌلً وصؾ للحد الأدنى لمتطلبات الإصلبح 

 والاختبار والاحتفاظ بالسجلبت.

 :الإصلبحات

 ٌجب إجراء إصلبحات الخزانات والأنابٌب وفق ما ٌلً:

  ا مثل ًٌ  RP (API) معهد البترول الأمرٌكًٌجب تقٌٌم الخزانات الفولاذٌة من الداخل للتؤكد من سلبمة هٌكلها حسب الممارسات المعترؾ بها وطن

 .SP 131 (STI) معهد الخزانات الفولاذٌةأو  631( NLPA) أو الجمعٌة الوطنٌة لمنع التسربات 1631

 ٌب الألٌاؾ الزجاجٌة:لخزانات وأناب 

o .ٌجب أن تُجري إصلبحات الألٌاؾ الزجاجٌة من طرؾ ممثل الشركة المصنعة أو وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة 

o .ٌمكن إصلبح أقسام الأنابٌب والتركٌبات ذات الألٌاؾ الزجاجٌة وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة 

  سماح الشركة المصنعة بذلك.لا ٌمكن إجراء إصلبحات لأوعٌة الانسكاب سوى بعد 

  ا مثل ًٌ  .823المعٌار  NLPA KWAلا ٌجوز إجراء إصلبحات أحواض الاحتواء إلا فً ظل الممارسات المعترؾ بها وطن

 صادرة المكونات المستخدمة لإصلبح أي مكون نظام خزانات أرضٌة ٌجب أن تكون متوافقة مع المادة التً ٌتم تخزٌنها. انظر أداة توافق الوقود ال

 لتحدٌد مدى توافق المكونات. r Laboratories (ULUnderwrite(عن 

 الاستبدال:

 .ٌجب استبدال أقسام الأنابٌب المعدنٌة والتركٌبات التً فشلت بسبب التآكل 

  ادة شهرًا، من المطلوب الحصول على موافقة القسم قبل إع 12فً حال إٌقاؾ تشؽٌل أو عدم عمل نظام الحماٌة الكاثودٌة بالتٌار المسلط لأكثر من

 نظام الخزانات الأرضٌة إلى الخدمة.

 .ًٌجب أن تحتوي جمٌع الأنابٌب البدٌلة على حاوٌة ثانوٌة مع الرصد البٌن 

 .ًعند استبدال الموزع، فً حال ضرورة استبدال أي معدات توصٌل، ٌجب تركٌب حاوٌة أسفل الموزع مع الرصد البٌن 

 الاختبارات والاحتفاظ بالسجلبت والإبلبغ

  ٌومًا من الإصلبح أو الاستبدال. 30الجزء الذي تم إصلبحه بشكل شهري لكشؾ التسربات أو ٌتم اختبار إحكامه فً ؼضون ٌتم رصد 

  ٌومًا من الإصلبح. 30اختبارات سلبمة الهٌكل مطلوبة للحاوٌة الثانوٌة فً ؼضون 

  الأرضٌة والمعدات.تؤكد من الاستعانة بمتعاقدٌن مإهلٌن وعلى دراٌة بؤنظمة خزانات التخزٌن 

 .ٌجب إجراء إصلبحات لنظام خزان التخزٌن الأرضً لمنع التسربات طوال عمر النظام 

 .ًٌجب الاحتفاظ بسجلبت كافة الإصلبحات طوال العمر المتبقً لنظام خزان التخزٌن الأرض 

  ساعة من إصلبح أو استبدال أي خزانات أو أنابٌب. 24علٌك إخطار القسم فً ؼضون 

ٌجب تقدٌم طلبات الحصول على تصرٌح القسم لإصلاحات الأنابٌب بشكل كتابً والموافقة علٌها وافق القسم مسبقًا على جمٌع إصلبحات الأنابٌب. ٌجب أن ٌ

  قبل تنفٌذ الأعمال.

https://www.api.org/products-and-services/standards/
https://www.nlpa-online.org/standards.html?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_gqo-9mWjNF_fId_j2u5dKk3azibfQ2UNf4Vcgf6T1ExDK2RePpj2xoC4i0QAvD_BwE
https://www.steeltank.com/
https://www.nlpa-online.org/standards.html?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_gqo-9mWjNF_fId_j2u5dKk3azibfQ2UNf4Vcgf6T1ExDK2RePpj2xoC4i0QAvD_BwE
https://www.ul.com/resources/apps/ul-fuel-compatibility-tool
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 الوقود المخلوط 13الفصل 

%، ٌجب 20% أو خلٌط تزٌد نسبة الدٌزل الحٌوي فٌه عن 10قبل تشؽٌل أي نظام خزانات أرضٌة مصمم لتخزٌن الوقود المخلوط بإٌثانول تزٌد نسبته عن 

( للئشارة إلى توافق مكونات نظام الخزانات CN-1283( وبٌان التوافق )CN-1285على مالكً الخزانات إكمال وتقدٌم قابمة مراجعة توافق المعدات )

 الأرضٌة مع المنتج الذي ٌتم تخزٌنه.

%. 15% والبنزٌن بنسبة 85ٌحتوي على الكحول الإٌثٌلً بنسبة  E-85سب كمٌة الإٌثانول فً الوقود. فالوقود المسمى تتم تسمٌة الوقود المخلوط بالإٌثانول ح

%. وتتم تسمٌة أخلبط الدٌزل الحٌوي حسب كمٌة الدٌزل الحٌوي فً الوقود. 90% فقط والبنزٌن بنسبة 10على الكحول الإٌثٌلً بنسبة  E-10وٌحتوي وقود 

%. ومع اتجاه الاهتمام بالكامل إلى أنواع الوقود البدٌلة، من المهم أن نتذكر 80% والدٌزل بنسبة 20ٌحتوي على الدٌزل الحٌوي بنسبة  B-20فالوقود المسمى 

 ة.أنه ربما لٌست جمٌع مكونات معظم أنظمة الخزانات الأرضٌة المصممة لتخزٌن وتوزٌع المنتجات البترولٌة متوافقة مع أنواع الوقود البدٌل

من قانون ولاٌة تٌنٌسً المفصل(، والتً تتضمن الوقود المخلوط، بموجب  102-215-68القسم مسإول عن التخزٌن الآمن للمنتجات البترولٌة )المادة 

اور القسم القلق بشؤن التعرٌؾ التنظٌمً للبترول. تخضع أنظمة الخزانات الأرضٌة التً ٌتم تخزٌن الوقود المخلوط فٌها لجمٌع متطلبات الخزانات الأرضٌة. ٌس

الخزانات الأرضٌة توافق الوقود المخلوط مع مكونات أنظمة الخزانات الأرضٌة المصممة لتخزٌن البترول بنسب بالؽة الارتفاع. ٌمكن أن تتؤثر مكونات أنظمة 

 سلبًا بالتفاعل مع الوقود المخلوط.

 خٌارات الموزعات

الأرضٌة. تبٌع الشركات المصنعة الموزعات التً تشهد الشركات بؤنها متوافقة تمامًا مع الوقود المخلوط.  الموزعات مكونات حٌوٌة فً نظام خزانات الوقود

 وهذا هو الخٌار الذي ٌوصً القسم باستخدامه مع الوقود المخلوط.

قرار بؤن جمٌع مكونات الموزع المذكورة فً إذا أراد أحد مالكً الخزانات استخدام موزع متاح لدٌه مع الوقود المخلوط، فٌجب على من ٌتولى التركٌب الإ

كمكونات متوافقة مع الوقود المخلوط، من  UL( معتمدة لدى الشركة المصنعة أو تحمل علبمة CN-1285من قابمة مراجعة توافق معدات الإٌثانول ) 2القسم 

 بار الموزع متوافقًا مع الوقود المخلوط.خلبل إكمال قابمة المراجعة. إذا تم وضع علبمة "نعم" أمام جمٌع المكونات، فٌتم اعت

أو معتمد لدى الشركة المصنعة كمكون متوافق، فلب ٌعتبر الموزع متوافقًا مع  ULإذا تعذر التحقق من أي من المكونات المذكورة إما كمكون ٌحمل علبمة 

كمنتجات متوافقة مع الوقود المخلوط  ULالتً لا تحمل علبمة  الوقود المخلوط بالإٌثانول. وٌجب فحص الموزعات ؼٌر المعتمدة لدى الشركة المصنعة أو

(. وٌجب استخدام CN-1284بالإٌثانول بشكل ٌومً للتحقق مع عدم وجود تسربات أو أعطال بالمعدات من خلبل استخدام نموذج الفحص الٌومً للموزعات )

 وٌجب الاحتفاظ بهذه السجلبت فً الموقع لمدة عام واحد. ( متصل بخزان وقود مخلوط.MPDنموذج لكل موزع أو موزع متعدد المنتجات )

fuels-s://www.epa.gov/ust/emerginghttp-لمزٌد من المعلومات عن أنواع الوقود البدٌلة، ٌمكنك زٌارة الموقع الإلكترونً لوكالة حماٌة البٌبة: 

1-usts#tab-tanks-storage-underground-and.  

https://www.epa.gov/ust/emerging-fuels-and-underground-storage-tanks-usts#tab-1
https://www.epa.gov/ust/emerging-fuels-and-underground-storage-tanks-usts#tab-1
https://www.epa.gov/ust/emerging-fuels-and-underground-storage-tanks-usts#tab-1
https://www.epa.gov/ust/emerging-fuels-and-underground-storage-tanks-usts#tab-1
https://www.epa.gov/ust/emerging-fuels-and-underground-storage-tanks-usts#tab-1
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 البرامج التنظٌمٌة الأخرى ذات الصلة 14الفصل 

حسب العمل المحدد الذي ٌتم . الخزانات الأرضٌةو  (APC) التحكم فً تلوث الهواء( تخضع بشكل ربٌسً للقواعد البٌبٌة من GDFمنشآت توزٌع البنزٌن )

. تتناول قسم التصحٌح )التصحٌح(أو  (DWRقسم الموارد المابٌة )تنفٌذه فً المنشؤة، ٌمكن أٌضًا أن تتؤثر المنشؤة ببعض المتطلبات والتصارٌح الصادرة عن 

ارة وعناصر التحكم فً الأبخرة من المرحلة الأولى. تتناول قواعد الخزانات الأرضٌة التركٌب إلى إزالة قواعد التحكم فً تلوث الهواء أفضل ممارسات الإد

ة عادةً ضرورٌة الخزانات الأرضٌة. ٌشتمل هذا على أنواع الاختبارات والسجلبت الضرورٌة طوال العمر التشؽٌلً للخزان. تكون تصارٌح قسم الموارد المابٌ

لتً تإثر على المٌاه بطرٌقة أو بؤخرى. التصحٌح مرتبط بشكل وثٌق بالخزانات الأرضٌة وقسم الموارد المابٌة فً حال ضرورة إجراء للئنشاءات والأنشطة ا

 تنظٌؾ.

وتتوفر معلومات إضافٌة من برنامج المساعدة البٌبٌة للؤعمال الصؽٌرة من إدارة البٌبة والحفاظ علٌها فً ولاٌة تٌنٌسً على 

-environmental-business-small-areas/sbeap-https://www.tn.gov/content/tn/environment/program

rule.html-by-assistance/permit مع البرنامج المحلً . إذا كان مقر المنشؤة فً مقاطعة دٌفٌدسون أو هامٌلتون أو نوكس أو شٌلبً، فالرجاء التواصل

 للتحكم فً تلوث الهواء أو تلك المقاطعة للتعرؾ على متطلبات الترخٌص المتعلق بالهواء.

 قد تحتاج إلى التواصل مع البرامج الإضافٌة التالٌة للحصول على المتطلبات المحددة:

 قسم خدمات الصناعة وإدارة تٌنٌسً لخدمات. 

 )هلك الزراعة )قسم الوزن والمقاٌٌس 

 إدارة تٌنٌسً للئٌرادات 

 إدارة الإطفاء المحلٌة أو القوانٌن أو الوكالات البلدٌة الأخرى 

 

https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/apc-air-pollution-control-home.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/apc-air-pollution-control-home.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/wr-water-resources-home.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/rem-remediation.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance/permit-by-rule.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance/permit-by-rule.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance/permit-by-rule.html
https://www.tn.gov/content/tn/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance/permit-by-rule.html



